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RESUMEN
Evaluacio´n del Impacto de los FCL en Redes Ele´ctricas de
Media Tensio´n
Publicacio´n No.
Erika Ferna´ndez Herna´ndez, Doctor en Ingenier´ıa Ele´ctrica
Universidad Auto´noma de Nuevo Leo´n
Profesor, Asesor: Dr. Arturo Conde Enr´ıquez.
Los sistemas de distribucio´n esta´n cambiando debido al incremento en los niveles de
carga, la interconexio´n con otros sistemas de distribucio´n as´ı como la adicio´n de fuentes
de Generacio´n Distribuida (GD). La magnitud de la corriente de corto circuito tiende a
incrementarse pudiendo exceder los rangos de valores de proteccio´n del equipo primario
de la red ele´ctrica. Existen algunos me´todos que se pueden implementar con el pro´posito
de reducir los niveles de corriente de corto circuito, entre los que destacan la creacio´n de
nuevas subestaciones, divisio´n de buses o actualizaciones de los interruptores por otros
de mayor capacidad. Pero estas soluciones imponen un gran costo a los operadores del
sistema ele´ctrico y econo´micamente no son del todo viables en la mayor´ıa de los sistemas.
Otra forma de hacer frente al incremento en los niveles de corriente de corto circuito
en los actuales sistemas de distribucio´n es la utilizacio´n de dispositivos Limitadores de
Corriente de Falla (FCL).
Un FCL es un dispositivo constituido ba´sicamente por una impedancia que se co-
necta en serie con el sistema. En estado estable el valor de la impedancia de dicho
dispositivo es despreciable en el sistema, pero al momento de ocurrir una falla el valor
de dicha impedancia cambia dra´sticamente con el objetivo de limitar la magnitud de la
corriente de corto circuito. El incremento en el valor de impedancia debe reducir el valor
de la corriente por debajo de los valores nominales de los interruptores de potencia, por
lo tanto se evitar´ıa el costo de sustitucio´n de equipo. Adicional a lo mencionado anterior-
mente la seguridad del sistema se ver´ıa beneficiada con esta´ accio´n. Antes de instalar
un FCL es un sistema de distribucio´n es necesario evaluar su desempen˜o analizando
ciertos aspectos como son su efectividad para limitar la corriente de falla, el Transitorio
de Recuperacio´n de Voltaje (TRV ) en las terminales del interruptor, la ca´ıda de voltaje
ven l´ıneas no falladas y el tiempo de operacio´n de los sistemas de proteccio´n.
Hoy en d´ıa existen diferentes tecnolog´ıas que son aplicables al disen˜o y construccio´n
de FCL. Entre los ma´s conocidos se encuentran los Limitadores de Corriente de Falla
Resonantes (FCL-R), Limitadores de Corriente de Falla de Estado So´lido (FCL-ES )
y Limitadores de Corriente de Falla Superconductores (FCL-S ) entre otros. El com-
portamiento de la corriente de corto circuito es diferente para cada tipo de FCL. Los
limitadores resonantes tienen una alta accio´n limitadora desde los primeros ciclos en
que se presenta la falla, despue´s de esto, tienen un comportamiento incremental hasta
alcanzar el ma´ximo valor de corriente de corto circuito. Con los limitadores de esta-
do so´lido se tiene la accio´n limitadora constante a partir del segundo ciclo de inicio
de la falla. Los limitadores superconductores no son tomados en consideracio´n para el
ana´lisis de esta tesis debido a que su disen˜o y ana´lisis funcional es muy particular ya
que se deben contemplar herramientas de elemento finito, as´ı su comparacio´n con otros
disen˜os.
La capacidad interruptiva de los actuales interruptores de potencia puede alcanzar
sus niveles ma´ximos debido al incremento en los niveles de corriente de falla, por lo
que es necesario implementar acciones que nos permitan alargar la vida u´til de estos
equipos. Si la magnitud del TRV excede los l´ımites de interrupcio´n es probable que el
interruptor falle al momento de liberar la falla. Los diferentes tipos de FCL tienen un
distinto desempen˜o en el momento de apertura de los contactos debido a los elementos
LC que se encuentran conectados en el sistema. El TRV que se presenta es diferente
dependiendo del tipo de limitador que se utilice, razo´n por la cua´l este efecto es evaluado.
En los sistemas de proteccio´n un decremento en la magnitud de la corriente de
falla no es una condicio´n deseable debido a que la sensitividad de los relevadores se ve
afectada.
Cuando un FCL es agregado al sistema de distribucio´n, los esquemas de proteccio´n
no deben cambiar, su sensibilidad, velocidad y confiabilidad deben mantenerse. La
interaccio´n entre los FCL y los sistemas de proteccio´n deben analizarse, la sensibilidad
y la coordinacio´n de las protecciones pueden ser afectadas por la ubicacio´n del FCL.
Todos estos factores son analizados ma´s ampliamente en CIGRE-WGA. El efecto de una
accio´n sobrelimitadora de la corriente de falla cuando existe demanda mı´nima as´ı como
vi
en fallas bifa´sicas debe ser analizado, una reduccio´n excesiva de la corriente de corto
circuito puede resultar en pe´rdida de sensibilidad de la proteccio´n y un incremento en
los tiempos de operacio´n para un relevador de sobrecorriente. Adema´s, se incrementa la
duracio´n de la ca´ıda de tensio´n, degradando la calidad de la energ´ıa de la red ele´ctrica.
En esta tesis se muestra el impacto de diferentes tipos de FCL cuando son incor-
porados al sistema de distribucio´n, el dimensionamiento resultante debe ser evaluado
considerando su impacto en la red ele´ctrica durante condiciones de demanda ma´xima y
demanda mı´nima. La evaluacio´n en el costo de los FCL no es considerada dentro de este
estudio debido al constante desarrollo de estos dispositivos. Se utiliza una red radial
para realizar el ana´lisis comparativo de los limitadores y su desempen˜o en la misma.
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CAPI´TULO 1
INTRODUCCIO´N
Uno de los retos en la gestio´n de los sistemas ele´ctricos de distribucio´n es una opera-
cio´n o´ptima ante la penetracio´n de fuentes de Generacio´n Distribuida (GD) [9, 13, 49].
La interconexio´n entre redes ele´ctricas [4,21,48,83,97,100] y la presencia de generacio´n
intermitente, incrementa la complejidad de la red ele´ctrica provocando incertidumbres
en el despacho de generacio´n provocando que los niveles de corriente de falla sean mayo-
res [38]. Una falla provocara´ un aumento de la corriente en el sistema que puede causar
graves dan˜os a la red. Los niveles de falla pueden exceder el rango de operacio´n de los
equipos de proteccio´n as´ı como de los equipos primarios de la red ele´ctrica provocan-
do sobre-esfuerzos que pueden originar dan˜os permanentes y como consecuecuencia un
aumento en los programas de mantenimiento de los mismos [13]. Existen varios me´to-
dos que se pueden implementar con el pro´posito de reducir los niveles de corriente de
corto circuito entre los que destacan la creacio´n de nuevas subestaciones, divisio´n de
buses e incluso el reemplazo de los interruptores de potencia por unos de mayor capaci-
dad [36,64,83]. Muchas de estas soluciones imponen un gran costo y pra´cticamente no
son viables econo´micamente para los operadores del sistema ele´ctrico. Otra alternativa
es la utilizacio´n de Limitadores de Corriente de Falla (FCL), de sus siglas en ingle´s
(Fault Current Limiter) [4, 9].
Un FCL es un dispositivo formado por una impedancia que se conecta en serie con el
sistema. En estado estable el valor de la impedancia es mı´nima por lo que su presencia
es casi inadvertida al sistema, pero al momento que se presenta una falla en el sistema
1
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el valor de impedancia del FCL cambia dra´sticamente con el objetivo de limitar el
nivel de corriente de corto circuito [24]. El incremento en el valor de impedancia del
FCL reduce el valor de la corriente de corto circuito al valor especif´ıcado en su disen˜o,
reduciendo la corriente de falla a valores dentro del rango de interrupcio´n de los actuales
interruptores de potencia existentes en el sistema, por lo que se evitar´ıa el costo de la
sustitucio´n de dicho equipo. Aunado a esto, la confiabilidad y seguridad del sistema se
ver´ıan beneficiadas con esta´ accio´n [27, 47].
Hoy en d´ıa existen diferentes tecnolog´ıas que son aplicables al disen˜o y construccio´n
de los limitadores. Entre los que se encuentran los Limitadores de Corriente de Falla
Resonantes (FCL-R) [14,26,47,100], Limitadores de Corriente de Falla de Estado So´lido
(FCL-ES ) [9, 27, 47] y Limitadores de Corriente de Falla Superconductores (FCL-S )
[47] entre otros mencionados en [9, 47]. El desempen˜o de la corriente de corto circuito
ante la presencia de los FCL es diferente dependiendo del tipo de limitador que se
utilice. En [4] se presenta un listado de los limitadores bajo desarrollo y en operacio´n
en redes ele´ctricas. Por ejemplo, limitadores resonantes esta´n en operacio´n en Japo´n
por la compan˜´ıa TOSHIBA y en USA por Southern California Edison Substation.
Adicionalmente, existen limitadores del tipo FCL-S instalados y en operacio´n, uno de
ellos se encuentra en una planta hidroele´ctrica en Suiza desarrollado por la compan˜´ıa
ABB y existe otro en operacio´n desarrollado por la compan˜´ıa Nexans en Alemania.
1.1. Estado del Arte
Otro escenario generativo, cada vez ma´s frecuente en los sistemas ele´ctricos es la in-
corporacio´n de fuentes de Generacio´n Distribuida (GD). Las fuentes de GD son fuentes
de energ´ıa ele´ctrica conectadas al sistema de potencia, en un punto muy cercano o en la
ubicacio´n del consumidor ya sea por el lado de este o de la red, que es suficientemente
pequen˜o comparado con las plantas generadoras. Frecuentemente, el te´rmino generacio´n
distribuida es usado en combinacio´n con una cierta categor´ıa de tecnolog´ıas, por ejem-
plo, las referidas a energ´ıas renovables [8]. De acuerdo con el departamento de energ´ıa
de los Estados Unidos (DOE, de sus siglas en ingle´s, Department of Energy), la GD se
define como “generacio´n ele´ctrica modular o de almacenamiento situada cerca del punto
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de uso, los sistemas de GD comprenden generadores basados en biomasa, turbinas de
combustio´n, sistemas de energ´ıa solar, te´rmica y fotovoltaica, pilas de combustible, tur-
binas de viento, microturbinas, tecnolog´ıas de almacenamiento y control conectados a la
red o independientes de la red” [87]. Este tipo de fuentes son conectadas generalmente
en los sistemas de distribucio´n.
Los sistemas de potencia enfrentan muchos problemas cuando las fuentes de GD
son incorporadas en los sistemas de distribucio´n, debido a que los sistemas de potencia
no fueron disen˜ados contemplando la incorporacio´n de estas fuentes de generacio´n. Las
fuentes de GD influye en problemas de la calidad de la energ´ıa, degradacio´n en la
confiabilidad del sistema, reduccio´n de su eficiencia, sobrevoltajes y algunas cuestiones
de seguridad [61,70].
La capacidad interruptiva de los actuales interruptores de potencia as´ı como los
ajustes en los relevadores de proteccio´n fueron disen˜ados para el sistema sin la presencia
de fuentes de GD, es posible, que se presenten algunas condiciones de falla que se
impondran a la capacidad de interrupcio´n de los interruptores de potencia as´ı como la
configuracio´n de los relevadores de proteccio´n. Esta´s situaciones pueden dar lugar a la
degradacio´n de la seguridad del sistema de energ´ıa ele´ctrica.
El efecto de una fuente intermedia no representa condiciones desconocidas para los
esquemas de proteccio´n. Sin embargo, la conexio´n de estas fuentes de generacio´n se
realizan a trave´s de convertidores electro´nicos, la ubicacio´n de estos dispositivos se
realiza generalmente cerca de la carga, introduciendo sen˜ales de falla distorsionadas a
la red ele´ctrica [74]. Estas sen˜ales podr´ıan no ser filtradas de forma adecuada, afectando
el funcionamiento de los relevadores de proteccio´n [31, 43].
Los FCL son comu´nmente utilizados para mitigar el incremento de la corriente de
falla entregada por las fuente de GD. Los FCL, son dispositivos que permiten el flujo
de corriente entre sistemas en condiciones normales de operacio´n y al mismo tiempo
brindan proteccio´n cuando se presenta una condicio´n de corto circuito en el sistema,
estos dispositivos actu´an ma´s ra´pido que los interruptores de potencia del sistema limi-
tando la corriente de falla y permitiendo a los interruptores de potencia actuar dentro
de sus rangos de operacio´n. Sin embargo, antes de la incorporacio´n de un FCL en los
sistemas de distribucio´n es necesario evaluar su desempen˜o analizando ciertos aspectos
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como son la efectividad para limitar la corriente de corto circuito, el Transitorio de
Recuperacio´n de Voltaje (TRV ) en las terminales del interruptor encargado de liberar
la falla, el tiempo de operacio´n de los sistemas de proteccio´n y la ca´ıda de tensio´n en
las l´ıneas asociadas.
Existen diferentes categor´ıas para los FCL dependiendo de sus caracter´ısticas al
momento de limitar la corriente [118], entre las que destacan Limitadores de Corriente de
Falla Resonantes FCL-R, Limitadores de Corriente de Falla de Estado So´lido FCL-ES,
Limitadores de Corriente de Falla Superconductores FCL-S, entre otros mencionados
en [47].
Los FCL-R, son limitadores formados por una bobina L y un capacitor C, estos
elementos son ajustados a la frecuencia de resonancia de la fuente de voltaje [14]. De-
bido a que la frecuencia del sistema no cambia significativamente cuando se presenta
una falla, el punto de resonancia se obtiene mediante un cambio topolo´gico combinando
tanto al inductor como al capacitor, teniendo como resultado un incremento en el valor
de impedancia al momento que se presenta la falla en el sistema. En condiciones norma-
les de operacio´n, el valor de impedancia del limitador resonante es casi imperceptible
en el sistema y solo se presenta una pequen˜a ca´ıda de tensio´n dada por la resisten-
cia propia del inductor. Los limitadores resonantes tienen la caracter´ıstica especial de
forzar un incremento gradual de la corriente, esta propiedad permite un “suavizado”
del transitorio que se presenta en la corriente de corto circuito. En otras palabras, el
limitador resonante no permite un incremento instanta´neo de la corriente cuando se
presenta la falla, esta propiedad se ilustra en [9, 83, 119]. Existen diferentes tipos de
configuraciones para los FCL-R, entre los que destacan resonantes serie mencionados
en [14, 41, 52, 57, 83, 100, 101, 112], los resonantes controlados por tiristores que tienen
diferentes configuraciones como resonantes serie-paralelo, reactor serie controlado por
tiristores, resonantes paralelo, entre otros mencionados en [26,48,97,117].
Los FCL-ES esta´n constituidos de elementos semiconductores los cuales permiten
reducir la corriente de corto circuito dentro de los dos primeros ciclos cuando la falla
es detectada. Para lograr este objetivo, es necesario la utilizacio´n de elementos que
permitan la conmutacio´n de elementos como es el caso de los GTO’s (Gate Turn-off
Thyristor), GCT’s (Gate Commuted Thyristor) [5] o el uso de tiristores y diodos en
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combinacio´n con inductores y capacitores, entre los que se mencionan en [10, 20, 27,
36–39, 63, 66, 77, 78, 85]. Con estos dispositivos de estado so´lido es posible tener un
cambio de estado en cuestio´n de milisegundos y limitar la corriente de falla [86]. De
acuerdo con [9,36], los FCL-ES proporcionan grandes beneficios al sistema ya que estos
dispositivos son de bajo costo, gran confiabilidad y presentan una baja ca´ıda de tensio´n
en estado estable. Los FCL-ES tienen una accio´n limitadora constante a partir del
segundo ciclo en que se detecto´ la falla pero antes de la deteccio´n se puede llegar a
tener valores de corriente de corto circuito iguales como si no estuviera el limitador en
el sistema.
Dentro de los FCL-S, su disen˜o se basa en la utilizacio´n de materiales supercon-
ductores, existen diferentes tipos entre los que se encuentran los de nu´cleo saturado
mencionados en [7, 29, 73, 80, 81, 106, 115], del tipo transformador [2, 69, 104], con reac-
tor limitador [55,75,98] y algunos otros que utilizan materiales superconductores como
pel´ıculas de YBCO (por sus siglas en ingle´s, Yttrium Barium Cooper Oxide), que es
un material cera´mico compuesto de o´xidos de itrio, bario y cobre, con propiedades de
superconductor a temperaturas relativamente altas (95 Kelvin) [46,56,76], en este tipo
de limitadores que consideran elementos te´rmicos en su composicio´n y debido al tipo
de material que utilizan, su ana´lisis de desempen˜o y funcionalidad se realiza utilizando
herramientas de elemento finito, razo´n por la cual no son tomados en consideracio´n
para su ana´lisis en este trabajo de tesis ya que su modelado es espec´ıfico y diferente a
los otros tipos de limitadores.
La capacidad de interrupcio´n de los actuales interruptores de potencia que se en-
cuentran en los sistemas de distribucio´n pueden alcanzar sus niveles ma´ximos debido al
incremento en los niveles de corriente de corto circuito; por lo que es necesario imple-
mentar acciones que nos permitan alargar la vida u´til de estos equipos. Si la magnitud
del TRV excede los l´ımites de interrupcio´n es muy probable que este elemento falle al
momento de operar [53, 90]. Los diferentes tipos de FCL tienen un distinto desempen˜o
al momento de la apertura de contactos del interruptor debido a los elementos LC que
se encuentran conectados al sistema. El TRV que se presenta es diferente dependiendo
del tipo de limitador que se utiliza, por lo cual este efecto es evaluado [11].
En los sistemas de proteccio´n un decremento en la magnitud de la corriente de corto
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circuito no es una condicio´n deseable debido a que la sensitividad de los relevadores se
ve afectada. Cuando un limitador es incorporado al sistema, los esquemas de proteccio´n
no deben cambiar su sensibilidad, velocidad y su confiabilidad debe mantenerse [27].
La interaccio´n entre los FCL y los sistemas de proteccio´n deben analizarse as´ı como la
sensibilidad y la coordinacio´n de las protecciones puede verse afectada por la ubicacio´n
de estos dispositivos. Todos estos factores son analizados en CIGRE-WGA [6]. En ese
sentido, el efecto de una accio´n limitadora de la corriente de corto circuito cuando
existe demanda mı´nima en el sistema y durante fallas bifa´sicas debe ser analizado.
Una reduccio´n excesiva de la corriente de corto circuito puede resultar en pe´rdida de la
sensibilidad de las protecciones y un incremento no deseable en los tiempos de operacio´n
de los relevadores de sobrecorriente. Asi mismo, si se incrementa la duracio´n de la ca´ıda
de tensio´n asociada al evento de falla la calidad de la energ´ıa de la red ele´ctrica se
degrada, ante esta´ condicio´n es posible que se presente la desconexio´n de carga ele´ctricas
sensibles.
En una red ele´ctrica que cuenta con FCL y GD se pueden presentar componentes
en las sen˜ales de voltaje y corriente, especialmente durante las condiciones de falla
que alteren la operacio´n de instrumentos de medicio´n y relevadores [61] que basan su
funcionamiento en la componente fundamental. Para solventar esta´ problematica es
necesario analizar tanto en estado estable como en estado dina´mico el impacto de estos
elementos (FCL y GD) en su desempen˜o en el sistema y la operacio´n de los esquemas
de proteccio´n para determinar las condiciones que sean tolerantes.
Se ha reportado la instalacio´n y evaluacio´n en distintas redes ele´ctricas de algunos
tipos de FCL [35, 102], y se han simulado diversos escenarios de operacio´n de estos
equipos. Pra´cticamente en todos los casos se ha requerido analizar el sistema para
ajustar los esquemas de protecciones y con ello evitar pe´rdidas en la coordinacio´n de
los sistemas de proteccio´n. Tambie´n, existen FCLs que de acuerdo a su disen˜o ofrecen
ventajas adicionales a los ya comerciales, pero au´n se encuentran en fase de evaluacio´n
y se requiere estudiar su comportamiento mediante simulaciones que permitan predecir
que alteraciones provocara´n en el sistema ele´ctrico de potencia.
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1.2. Justificacio´n
Los FCL y las fuentes de GD modifican la respuesta del sistema ele´ctrico en condicio-
nes de falla, esta´s nuevas condiciones impactan en la calidad de la energ´ıa del sistema,
la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n, la magnitud de la corriente de falla, as´ı como la
coordinacio´n de las protecciones debido a que los criterios han sido establecidos para
sistemas que no cuentan con este tipo de elementos. Por lo tanto se requiere analizar el
comportamiento de la red, incluyendo la operacio´n de estos dispositivos tanto en estado
estable como en estado dina´mico para poder establecer los nuevos criterios de operacio´n
del sistema de distribucio´n.
1.3. Hipotesis
La adicio´n de dispositivos que limitan la magnitud de la corriente de falla como son
los FCL, as´ı como la incorporacio´n de fuentes de GD en los sistemas de distribucio´n
representan cambios topolo´gicos en la red, por lo que el ana´lisis de estos elementos tanto
en estado estable como en estado dina´mico (falla) nos permitira´ conocer el desempen˜o
de las redes ele´ctricas ante la presencia de estos nuevos elementos y poder evaluar sus
efectos como es el comportamiento de la corriente de falla, el TRV en los interruptores
encargados de liberar la falla, as´ı como los tiempos de operacio´n de los relevadores ante
esta´ nueva condicio´n.
1.4. Objetivo general
El objetivo de este trabajo de tesis es realizar un ana´lisis en estado dina´mico de los
FCL y las fuentes de GD en un sistema de distribucio´n para determinar el dimensiona-
miento de los FCL que resulte en menor afectac´ıon en la operacio´n de los sistemas de
protecciones, calidad de la energ´ıa y esfuerzo en los interruptores de potencia.
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1.4.1. Objetivos particulares
1. Establecer el estado del arte de los FCL identificando tecnolog´ıas, topolog´ıas,
ventajas y desventajas de su instalacio´n.
2. Determinar los modelos equivalentes de los FCL.
3. Determinar el cambio de impedancia de la red al incorporar un FCL al sistema.
4. Analizar la respuesta en estado estable y transitoria del sistema ante la presencia
de los FCL.
5. Analizar el comportamiento del esquema de protecciones de la red en condiciones
de demanda ma´xima y demanda mı´nima.
6. Analizar la respuesta en estado estable y transitorio del sistema ante las fuentes
de GD.
7. Evaluar ı´ndices de calidad de la energ´ıa y el esfuerzo de los interruptores de
potencia en condiciones de demanda ma´xima y demanda mı´nima ante la presencia
de los GD y FCL.
1.5. Alcance
Analizar los efectos que se tienen en el sistema de distribucio´n tanto en estado
estable como en estado dina´mico ante la presencia de los FCL y las fuentes de
GD.
Evaluar los ı´ndices de calidad de voltaje e ı´ndices de contenido armo´nico en las
sen˜ales ele´ctricas en presencia de los FCL en diferentes condiciones de operacio´n
de la red ele´ctrica.
Ponderar el efecto en la coordinacio´n de relevadores ante la presencia de los FCL.
Ponderar los esfuerzos de voltaje transitorio en interruptores de potencia para los
diferentes modelos de FCL.
CAPI´TULO 1. INTRODUCCIO´N 9
1.6. Estructura de la Tesis
El presente trabajo de tesis esta´ estructurado en seis cap´ıtulos. En el cap´ıtulo uno
se presenta la introduccio´n, la problematica del incremento de la corriente de corto
circuito, posibles soluciones y los objetivos de este trabajo de tesis.
En el cap´ıtulo dos, se presentan los modelos de los limitadores utilizados en este
trabajo de tesis, su funcionamiento, dimensionamiento y caracter´ısticas de las fuentes
de generacio´n distribuida, en especial de las turbinas eo´licas doblemente alimentadas.
En el cap´ıtulo tres, se presentan los diferentes tipos de ana´lisis de corriente de falla
en los sistemas ele´ctricos de potencia.
En el cap´ıtulo cuatro, se presenta el impacto de los FCL en el desempen˜o de la
red, analizando el comportamiento de la corriente de corto circuito, el TRV, tiempos
de operacio´n del relevador de sobrecorriente, duracio´n de la ca´ıda de tensio´n, contenido
armonico en condiciones de demanda ma´xima y demanda mı´nima.
En el cap´ıtulo cinco, se presenta el desempen˜o de la corriente de corto circuito en
la red con la presencia de fuentes de GD y FCL tanto en un sistema radial como en un
sistema anillado
En el cap´ıtulo seis, se presentan las conclusiones generales acerca de este trabajo de
tesis, algunas observaciones de los FCL y su incorporacio´n en los sistemas de distribuci
o´n y su ana´lisis ante la presencia de fuentes de GD, en especial, los generadores eo´licos
doblemente alimentados. Se muestran las aportaciones de este trabajo, sus contribucio-
nes y recomendaciones para trabajos futuros.
CAPI´TULO 2
Limitadores de Corriente de Falla
(FCL)
El crecimiento en la generacio´n de energ´ıa ele´ctrica, asi mismo de las redes de distri-
bucio´n y el aumento en las interconexiones a dichas redes, tiene como consecuencia que
el nivel de corriente de corto circuito se incremente considerablemente ante estos nuevos
cambios topo´licos. Estos niveles de corriente de falla pueden llegar a exceder el rango
de operacio´n de los equipos primarios de la red provocando sobre-esfuerzos que pueden
causar dan˜os permanentes o incluso que se incrementen la frecuencia de los programas
de mantenimiento, y en algunos casos se lleguen a exceder los rangos permisibles de los
interruptores por lo que se recomienda hacer uso de equipos que ayuden a disminuir el
impacto que tiene esta corriente permitiendo proteger a dichos equipos [4, 67].
Dentro de las soluciones que se presentan para limitar la corriente de corto circuito
se encuentra el uso de FCL, debido a que pueden limitar la corriente de falla que pasa a
trave´s de ellos dentro del primer medio ciclo, alargando la vida u´til del equipo primario
as´ı como de los interruptores de potencia encargados de liberar la falla
Los FCL, l´ımitan la cantidad de corriente que circula por el sistema de forma con-
tinu´a, sin causar ninguna interrupcio´n en la operacio´n del sistema ele´ctrico, tienen una
funcio´n similar al equipo de proteccio´n contra sobrevoltaje limitando el dan˜o. Los FCL
tienen un valor de impedancia bajo en condiciones normales de operacio´n y un valor de
alta impedancia en condiciones de falla.
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Como se menciono´ anteriormente, el papel de los FCL es limitar la corriente de falla
a niveles manejables sin que esto represente un impacto significante en los sistemas
de distribucio´n [95]. En la Figura 2.1, se muestra el modelo simple de un sistema de
potencia, el cua´l consiste en una fuente de voltaje Vs, una impedancia Zs y una carga
ZLOAD. En condiciones normales de operacio´n, es decir, sin falla en el sistema, el valor
de la corriente nominal en el circuito In, esta´ dada por 2.1.
Figura 2.1: Sistema de potencia.
In =
Vs
Zs + ZLOAD
(2.1)
Si una falla causa que la carga este corto circuitada, la corriente de falla If se calcula
como:
If =
Vs
Zs + Zfalla
(2.2)
Como la impedancia de la fuente es mucho menor que la impedancia de carga,
la corriente de falla es mucho mayor que la corriente nominal. En la Figura 2.2, se
muestra el sistema modificado con la adicio´n de un elemento limitador de corriente con
una impedancia ZFCL. Para que esta´ impedancia actue´ como FCL, la impedancia ZFCL
debe incrementar su valor automa´ticamente al momento de presentarse la falla. En la
ecuacio´n 2.3 se muestra el nuevo valor de If . Idealmente, el valor de ZFCL debe ser
igual a cero en condiciones de estado estable.
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Figura 2.2: Sistema de potencia modificado.
If =
Vs
Zs + Zfalla + ZFCL
(2.3)
La ecuacio´n 2.3, nos dice que el valor de If estara´ en funcio´n del valor de impedancia
de Zs, de la impedancia de falla Zfault y de la impedancia del FCL ZFCL. Por lo tanto,
para un valor de voltaje especif´ıco y un incremento en el valor de impedancia ZFCL, el
valor de If se reducira´.
2.1. Requisitos de los FCL
Los FCL deben contar con ciertas caracter´ısticas para que puedan ser considerados
aceptables en un sistema ele´ctrico, entre los que se encuentran [60, 106,107]:
Tener bajos niveles de impedancia en condiciones normales de operacio´n (Un FCL
no debe causar ca´ıdas de voltaje significantes).
Tener un tiempo corto de recuperacio´n.
Tener un alto nivel de impedancia ante condiciones de falla.
Limitar la corriente de falla dentro del primer ciclo que se detecta.
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Tener una ra´pida respuesta ante cualquier magnitud de falla y un rendimiento
adecuado al limitar la corriente (los FCL deben actuar ra´pido para poder limitar
desde el primer pico de la corriente de falla).
Tener una recuperacio´n auto´matica con un periodo corto de restablecimiento (des-
pue´s que la falla ha sido despejada el FCL debe regresar a su condicio´n inicial de
baja impedancia).
No sufrir deterioro durante su periodo de vida u´til.
Tener un alto grado de confiabilidad.
No influir en la estabilidad de la tensio´n del sistema.
No influir en el funcionamiento de los equipos de proteccio´n (relevadores e inte-
rruptores de potencia).
Tener un bajo costo inicial y presentar bajas pe´rdidas.
Ser de taman˜o pequen˜o y bajo peso.
No presentar riesgos para el personal operativo.
Ser amigable con el ambiente (no utilizar sustancias que puedan afectar el medio
ambiente como gases de efecto invernadero).
No presentar alguna accio´n debido a efectos transitorios del sistema (por ejemplo,
arranque de un motor, magnetizacio´n del transformador, etc).
Poder ser utilizado en conjunto con los actuales sistemas de proteccio´n.
Requerir el mı´nimo mantenimiento.
2.2. Tipos de FCL
En la Tabla 2.1, se presenta la clasificacio´n de los FCL propuesto por Cˆvoric´ y otros
en [30, 88, 107].
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Tabla 2.1: Clasificacio´n de los FCL basados en su tecnolog´ıa.
Tipos de FCL
T
ec
n
ol
og´
ıa
d
e
lo
s
F
C
L
FCL utilizando transicio´n de enfriamiento con
In
m
ed
ia
ta
R
ea
cc
io´
n
an
te
fa
ll
a
FCL no materiales superconductores
semiconductores FCL basados en saturacio´n de nu´cleo
FCL resonantes
FCL del tipo Transformador paralelo con circuitos resonantes
FCL tipo puente
FCL de estado FCL con descarga capacitiva
R
et
ra
za
d
a
so´lido FCL con compensacio´n serie
FCL utilizando efectos resonantes de LC en
circuitos en paralelo o serie
FCL h´ıbridos FCL utilizando interruptores meca´nicos (FCL h´ıbridos)
La mayor´ıa de los limitadores de falla aplicados en los sistemas de potencia son del
tipo que no utiliza elementos semiconductores, debido a que estos dispositivos esta´n
conectados de manera permanente en el sistema de potencia y no necesitan ser acti-
vados o controlados por una sen˜al externa para actuar. Cuando se produce una falla,
la corriente de corto circuito se reduce o se limita auto´maticamente. Muchos de los
limitadores mencionados anteriormente se encuentran bajo investigacio´n o incluso en
etapas de desarrollo, a pesar de que existen algunos prototipos de algunos de ellos muy
pocos han sido instalados en los sistemas de potencia.
2.3. Ubicacio´n de los FCL
La ubicacio´n de los limitadores de corriente de falla dentro de un sistema ele´ctrico
se puede dar en diferentes puntos del sistema, pero siempre buscando ofrecer ciertas
ventajas como son:
Incremento de la interconexio´n de energ´ıa renovable y unidades independientes
de generacio´n.
Incremento de la capacidad de transmisio´n de energ´ıa en largas distancias.
Reduccio´n de las ca´ıdas de voltaje causadas por la falla.
Mejoramiento de la estabilidad del sistema.
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Mejoramiento en la confiabilidad y seguridad del sistema.
En los sistemas de potencia radiales, la ubicacio´n de los limitadores de corriente de
falla no tiene mucha dificultad, pero en un sistema de potencia en anillo, la ubicacio´n del
limitador se vuelve mucho ma´s compleja cuando ma´s de una ubicacio´n tiene problemas
de altos niveles de corriente de falla. En dichos sistemas, las corrientes de falla pueden
venir de varias direcciones y no ser fa´cilmente bloqueadas por un limitador. Se propone
una ana´lisis de sensitividad para localizar las mejores ubicaciones para los limitadores
de corriente como se menciona en [84,109,110], donde se propone un me´todo utilizando
las impedancias equivalentes de los limitadores de corriente.
Adicional a lo antes mencionado, Noe en [88], dice que los FCL pueden ser ubicados
en cualquier parte del sistema de potencia, tanto en los sistemas de generacio´n como
en los sistemas de distribucio´n, pero la aplicacio´n de los limitadores en los rangos de
voltaje en el area´ de transmisio´n au´n no es posible evaluarla debido a que no se han
disen˜ado equipos con el grado diele´ctrico suficiente para soportar las magnitudes de
corriente que se puedan presentar. Sin embargo, si es posible describir algunas posibles
ubicaciones de los limitadores con la informacio´n que actualmente se cuenta del sistema
de potencia.
Las posibles ubicaciones que se describen pueden ser:
FCL en la barra de acoplamiento de la alimentacio´n del transformador.
FCL en la alimentacio´n del generador.
FCL en las plantas de potencia auxiliares.
En la Figura 2.3, se muestran las posibles ubicaciones de los limitadores de corriente
de falla en un sistema ele´ctrico de potencia [6].
2.4. Categor´ıas de los FCL
Las tres principales categor´ıas que existen actualmente para los FCL, segu´n Noe
en [88] son:
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Figura 2.3: Posible ubicacio´n de los FCL en un sistema ele´ctrico de potencia.
Limitadores de Corriente de Falla Resonantes (FCL-R)
Limitadores de Corriente de Falla de Estado So´lido (FCL-ES )
Limitadores de Corriente de Falla Superconductores (FCL-S )
Una parte importante de los FCL elaborados con materiales no semiconductores,
es que ellos reaccio´nan ante la falla de manera casi inmediata y de forma gradual
hasta llegar al valor determinado en su disen˜o como es el caso de los FCL-R. No existe
accio´n de atraso, debido a que no se necesita deteccio´n de la falla para la operacio´n del
limitador. Una vez que la falla ha sido liberada el limitador vuelve a su estado inicial.
Los FCL-ES utilizan interruptores de electro´nica de potencia. Estos interruptores
conducen cuando el sistema se encuentra en estado estable y proveen un camino de baja
impedancia para valores de corriente nominales. En caso de falla, los interruptores son
apagados o encendidos, segu´n sea el caso, desviando la corriente de falla a un camino
paralelo que comprende la impedancia limitadora. Los limitadores que pertenecen a
este grupo, deben disparar ante una deteccio´n de falla en circuito, lo que resulta en un
retardo en el tiempo.
El concepto de utilizar materiales superconductores para transportar la energ´ıa
ele´ctrica y utilizarlos para limitar los picos de corriente ha estado presente desde el
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descubrimiento de estos materiales y debido a que tienen propiedades no lineales. Para
ser ma´s precisos, la limitacio´n de la corriente depende de la respuesta no lineal a la
temperatura, la corriente y las variaciones en el campo magne´tico. El incremento de
cualquiera de estos tres para´metros puede causar una transicio´n entre el superconductor
y su operacio´n en el sistema en estado estable [32].
Los FCL-S se pueden clasificar dentro de tres grandes grupos, de los cuales los dos
primeros dependen de la accio´n de enfr´ıamiento de los superconductores y el tercer tipo
de nu´cleo saturado.
1. Limitadores de Corriente de Falla Superconductores Resistivos (Resistive SFCL).
2. Limitadores de Corriente de Falla Superconductores de Nu´cleo Blindado (Shielded
Core SFCL).
3. Limitadores de Correinte de Falla Superconductores de Nu´cleo Saturado (Saturable-
Core SFCL).
2.5. Limitadores de Corriente de Falla Resonantes
(FCL-R)
Los FCL-R son limitadores formados por una bobina L y un capacitor C, estos ele-
mentos son ajustados a la frecuencia de resonancia de la fuente de voltaje [14]. Debido
a que la frecuencia del sistema no cambia significativamente cuando se presenta una
falla, el punto de resonancia se obtiene mediante un cambio topolo´gico combinando el
inductor y el capacitor, teniendo como resultado un incremento en el valor de impe-
dancia al momento que se presenta una falla en el sistema. En condiciones normales
de operacio´n, el valor de impedancia del limitador resonante es casi imperceptible en el
sistema y solo se presenta una pequen˜a ca´ıda de tensio´n dada por la resistencia propia
del inductor. Los limitadores resonantes tienen la caracter´ıstica especial de forzar un
incremento gradual de la corriente, esta´ propiedad permite un “suavizado” del transito-
rio que presenta la corriente de corto circuito. En otras palabras, el FCL-R no permite
un incremento instanta´neo de la corriente cuando se presenta la falla, esta´ propiedad
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se ilustra en [9, 83, 119]. El principio del funcionamiento de los FCL-R se muestra en
la Figura 2.4. En este circuito la frecuencia de resonancia de los elementos series LC
esta´ ajustada a la de la fuente de voltaje. Por lo que la frecuencia angular ω = 1/
√
LC.
Por lo tanto la impedancia del circuito resonante es cero, y el valor de la corriente es
i = 1/R.
Figura 2.4: Circuito del limitador resonante.
El valor de reactancia se calcula utilizando 2.4
X = ωL =
1
ωC
(2.4)
Mientras tanto, al momento de una falla, el valor de la corriente se obtiene resol-
viendo la ecuacio´n diferencial 2.5
L
di
dt
+
1
C
∫
idt = E sinωt (2.5)
Asumiendo que la falla ocurre en t = 0, el valor de la corriente se da por 2.6
i =
E
R
sinωt+
E
2L
t sinωt (2.6)
Este resultado nos demuestra que la corriente de corto circuito no se incrementa
instanta´neamente, sino a una razo´n de cambio constante su amplitud aumenta gradual-
mente. En los FCL-R es posible tener una infinita cantidad de valores de reactancia
X que cumplan la condicio´n de resonancia; dada esta propiedad, para un valor grande
de reactancia X el incremento de la corriente de corto circuito es lento, es decir, la
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corriente de falla tendra´ un crecimiento lento con valores pequen˜os de C. Posiblemente
el voltaje se incremente tanto en el capacitor como en el inductor, pero este crecimiento
es independiente del valor de la reactancia [57, 112, 119]. En la Figura 2.5, se muestra
un ejemplo de la forma de onda de este efecto creciente.
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Figura 2.5: Respuesta del circuito resonante.
Con el fin de elegir el valor de reactancia apropiado, hay algunos aspectos que deben
ser tomados en consideracio´n:
a) la razo´n del incremento en el voltaje en el inductor y el capacitor no dependen
del valor de reactancia X,
b) al comienzo de la falla, la corriente de corto circuito se incrementa lentamente
con valores grandes de reactancia X,
c) el valor del capacitor no debe ser muy pequen˜o, para evitar excesivos sobrevoltajes
tanto en el inductor como en el capacitor en condiciones de estado estable, debido
a que un valor menor de la capacitancia C significa un valor grande de inductan-
cia L, con un incremento en la resistencia propia del inductor y sus respectivas
pe´rdidas,
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d) un valor de reactancia pequen˜o, significa un valor de capacitancia grande.
En algunos modelos de este tipo de limitadores, el cambio de valor de impedancia
es controlado utilizando elementos de electro´nica de potencia. En este trabajo de tesis
se estudian los siguientes modelos: 1) Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie
(FCL-RS ), 2) Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie Controlado (FCL-RSC ),
3) Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie Paralelo Controlado (FCL-RSPC )
y 4) Limitador de Corriente de Falla Doble Resonante Controlado (FCL-DRC )
2.5.1. Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie (FCL-
RS)
En la Figura 2.6, se muestra el diagrama del FCL-RS. El cual consiste en un circuito
LC serie sintonizado a la frecuencia del sistema de 60Hz. En condiciones normales de
operacio´n, el FCL-RS es casi invisible al sistema. Solo se tiene una pequen˜a ca´ıda de
tensio´n debido a la resistencia propia del inductor [14, 52, 57, 112]. En la Figura 2.7,
se muestra el desempen˜o de la corriente de corto circuito ante la presencia de este
limitador.
Figura 2.6: Limitador resonante serie FCL-RS.
2.5.2. Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie Con-
trolado (FCL-RSC )
El FCL-RSC limita la corriente de falla con la insercio´n de un inductor en serie
con el sistema. La Figura 2.8, muestra el diagrama de este limitador. En condiciones
normales de operacio´n, los tiristores se encuentran apagados. La ca´ıda de tensio´n debido
a la presencia del limitador es casi imperceptible debido a que el inductor se encuentra
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Figura 2.7: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-RS.
en serie con el capacitor y ambos esta´n ajustados a la frecuencia del sistema de 60Hz.
Cuando se detecta una falla en el sistema, se manda la orden de encendido al puente de
tiristores, por lo que el capacitor se corto circuita, dejando u´nicamente al inductor en
serie para limitar la corriente de falla [26]. En la Figura 2.9, se muestra el desempen˜o
de la corriente de corto circuito ante la presencia de este limitador.
Figura 2.8: Limitador resonante serie controlado FCL-RSC.
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Figura 2.9: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-RSC.
2.5.3. Limitador de Corriente de Falla Resonante Serie Para-
lelo Controlado (FCL-RSPC )
El FCL-RSPC, esta´ conformado por dos circuitos resonantes como se muestra en
la Figura 2.10. En estado estable los tiristores del puente Th se encuentran apagados,
quedando el sistema resonante en serie conectado al sistema. La ca´ıda de voltaje del
FCL-RSPC, es casi despreciable debido a que el inductor y el capacitor esta´n ajustados
a la frecuencia de resonancia del sistema de 60Hz. Cuando la corriente de carga supera
el umbral establecido en el control de tiristores, se manda la orden de encendido a los
tiristores del puente Th, por lo que en ese momento se forma un circuito resonante
paralelo que es lo que limita la corriente de falla [26]. En la Figura 2.11, se muestra el
desempen˜o de la corriente de corto circuito ante la presencia de este limitador.
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Figura 2.10: Limitador de corriente de falla resonante serie paralelo controlado FCL-
RSPC.
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Figura 2.11: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-RSPC.
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2.5.4. Limitador de Corriente de Falla Doble Resonante Con-
trolado (FCL-DRC )
El FCL-DRC consiste en una conmutacio´n de resonancia serie en estado estable y
resonancia en paralelo en estado activo. Este limitador esta´ constituido por dos ramas
de circuitos resonantes L1−C1 y L2−C2, un puente de tiristores Th encargado de hacer
la conmutacio´n y una resistencia R. En la Figura 2.12, se muestra el diagrama de este
limitador. Cuando el sistema se encuentra en estado estable, los tiristores se encuentran
apagados por lo que las ramas resonantes del limitador esta´n corto circuitadas L1−C1
y L2 − C2 [54].
Figura 2.12: Limitador doble resonante controlado FCL-DRC.
Las relaciones entre L1 − C1 y L2 − C2, se muestran en 2.7
jL1ω =
1
jC1ω
jL2ω =
1
jC2ω
(2.7)
De esta manera, cuando el sistema se encuentra operando de manera normal la reac-
tancia equivalente es cero, el limitador no tendra´ efecto en la carga del sistema. Cuando
una falla se presenta y el valor de la corriente nominal supera el valor preestablecido,
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el control manda la orden de encendido a los tiristores y en ese momento la corriente
circula por el puente de tiristores y la resistencia del limitador por lo que se limita la
corriente de corto circuito.
La magnitud de la impedancia equivalente y por lo tanto la magnitud de la corriente
de falla dependen del valor de la resistencia del limitador y el circuito conmuta a una
resonancia en paralelo. Sin utilizar la resistencia y al momento que los tiristores son
encendidos la impedancia equivalente del limitador es infinita, en la Figura 2.13, se
muestra este efecto. En la Figura 2.14, se muestra el desempen˜o de la corriente de corto
circuito ante la presencia de este limitador.
Figura 2.13: Limitador FCL-DRC al momento de falla sin la presencia de la resistencia
[54].
2.6. Limitadores de Corriente de Falla de Estado
So´lido (FCL-ES)
Los FCL-ES esta´n constituidos por elementos semiconductores los cuales permiten
reducir la corriente de corto circuito dentro de los dos primeros ciclos cuando la falla es
detectada en el sistema. Para lograr este objetivo, es necesario la utilizacio´n de elementos
que permitan la conmutacio´n de elementos como es el caso de los GTO’s (Gate Turn-off
Thyristor), IGBTs (Insulated Bipolar Transistor), GCTs (Gate Commuted Thyristor),
o el uso de tiristores y diodos en combinacio´n con inductores y capacitores [5]. Con
estos dispositivos de estado so´lido es posible tener un cambio de estado en cuestio´n
de milisegundos y limitar la corriente de falla [86]. De acuerdo con [9, 36], los FCL-ES
proporcionan grandes beneficios al sistema ya que estos dispositivos son de bajo costo,
CAPI´TULO 2. LIMITADORES DE CORRIENTE DE FALLA (FCL) 26
0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
−20
−10
0
10
20
Tiempo s
C
o
rr
ie
n
te
p
u
 
 
sin FCL
con FCL
Figura 2.14: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-DRC.
gran confiabilidad y presentan una baja ca´ıda de tensio´n en estado estable. En este
trabajo de tesis se analizan los siguientes modelos: 1) Limitador de Corriente de Falla
de Estado So´lido Doble Inductor (FCL-ESDI ) y 2) Limitador de Corriente de Falla de
Estado So´lido Doble Puente (FCL-ESDP).
2.6.1. Limitador de Corriente de Falla de Estado So´lido Doble
Inductor (FCL-ESDI )
Este limitador esta´ integrado por un par de diodos D1 y D2, un par de tiristores
T1 y T2, un par de inductores LLES y L1 y un apartarayos ZnO conectado en paralelo
al limitador con el objetivo de protegerlo de sobrevoltajes. El diagrama del FCL-ESDI
se muestra en la Figura 2.15. Cuando el sistema se encuentra en estado estable los
tiristores T1 y T2 se encuentran enecendidos, por lo tanto, el puente se encuentra activo
y se presenta un divisor de corriente entre LLES y L1, ya que el valor de LLES >> L1,
y la mayor parte de la corriente circula por L1. Al momento de detectarse una falla en
el sistema, el sistema de control manda la orden de apagado a los tiristores, quedando
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los diodos D1 y D2 trabajando en rodada libre hasta que el valor de la corriente del
inductor L1 cae gradualmente hasta cero, lo que obliga a la corriente a circular a trave´s
del inductor LLES y limitar la magnitud de la corriente de falla [36]. En la Figura
2.16, se muestra el desempen˜o de la corriente de corto circuito ante la presencia del
FCL-ESDI.
Figura 2.15: Limitador de corriente de falla de estado so´lido doble inductor FCL-ESDI.
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Figura 2.16: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-ESDI.
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2.6.2. Limitador de Corriente de Falla de Estado So´lido Doble
Puente (FCL-ESDP)
El diagrama del FCL-ESDP se muestra en la Figura 2.17, el cua´l esta formado por
dos ramas conectadas en paralelo. En cada rama, se encuentra un puente de tiristores
Th1 y Th2, un inductor LLES que esta´ conectado en serie con el puente de tiristores
Th1, as´ı como un apartarayos ZnO para protegerlo de sobrevoltajes [15, 49].
Cuando el sistema se encuentra en estado estable, los tiristores del puente Th1 se
encuentran operando, por lo que la corriente circula por esta rama. Cuando el valor de
corriente de carga supera el umbral establecido, se manda la orden de apagado a los
tiristores del puente Th1 y la orden de encendido a los tiristores del puente Th2, con
lo que obligamos a la corriente de falla a circular a trave´s del inductor limitador LLES.
En la Figura 2.18, se muestra el desempen˜o de la corriente de corto circuito ante la
presencia de este limitador.
Figura 2.17: Limitador de corriente de falla de estado so´lido doble puente FCL-ESDP.
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Figura 2.18: Comportamiento de la corriente de falla en el FCL-ESDP.
CAPI´TULO 3
Corrientes de falla en redes
ele´ctricas con GD
En los sistemas ele´ctricos los estudios de ana´lisis de fallas son comu´nmente utilizados
con diferentes propo´sitos, entre los que se encuentran la especificacio´n de los equipos
de proteccio´n del sistema, definir estrategias de operacio´n sin superar los niveles de
corriente de corto circuito, as´ı como definir el ajuste las protecciones de la red.
3.1. Condiciones y elementos que determinan las
corrientes de falla en las redes ele´ctricas
Una falla en los sistemas ele´ctricos de potencia es una condicio´n anormal que involu-
cra dan˜o en el funcionamiento de los equipos del sistema de potencia. Existen diversos
factores que intervienen para que se presente una condicio´n de falla, entre las que se
pueden mencionar:
Degradacio´n del aislamiento y ruptura.
Ruptura de conductores, aisladores y estructuras (postes, torres, etc) debido al
viento, ramas de a´rbol, choques, etc.
Dan˜os en el aislamiento por roedores, pa´jaros, etc.
30
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Fuego.
Las fallas que se presentan en los sistemas ele´ctricos de potencia se clasifican en
temporales y permanentes. Una falla temporal es aquella que desaparece antes que se
presente un dan˜o severo en el equipo. Una falla temporal puede convertirse en perma-
nente si no se libera con rapidez. Una falla permanente es aquella que persiste indepen-
dientemente de la velocidad con la que el circuito es desenergizado.
3.2. Determinacio´n de las corrientes de falla en re-
des ele´ctricas
El ana´lisis de fallas en un sistema ele´ctrico de potencia se emplea para especificar la
capacidad del equipo de interrupcio´n, definir los ajustes en los sistemas de proteccio´n
as´ı como conocer la capacidad de los elementos del sistema ele´ctrico para soportar los
efectos te´rmicos y meca´nicos, para realizar este estudio existen diferentes me´todos que
se muestran a continuacio´n.
3.2.1. Equivalente de Thevenin
Los teoremas de superposicio´n y equivalente de Thevenin son muy u´tiles para cal-
cular las corrientes y los voltajes debido a fallas en los sistemas ele´ctricos de potencia.
De acuerdo con el principio de superposicio´n la suma de corrientes y voltajes es la suma
de todos estos elementos antes de que se presentara´ la falla y a los cambios debidos a
la propia falla [111].
Si consideramos la red que se muestra en la Figura 3.1, se puede apreciar que los
generadores G1 − Gn as´ı como las cargas L1 − Lp se conectan entre los buses 1 − n
a trave´s del sistema de transmisio´n. Despreciando las cargas y suponiendo que ocurre
una falla trifa´sica en el bus j al momento de cerrar el switch S [105]. Tenemos que la
corriente de falla del sistema aplicando el teorema de Thevenin, es igual a:
If =
Vj
Zth + Zf
(3.1)
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Figura 3.1: Sistema ele´ctrico de potencia.
o en el caso de una falla so´lida a tierra, cuando Zf = 0, la corriente de corto circuito
es a igual a:
If =
Vj
Zth
(3.2)
donde:
Vj es el voltaje de prefalla en el bus j
Zth es la impedancia de Thevenin medida en la red desde el bus j,
apagando todas la fuentes
Los pasos que resumen la utilizacio´n del equivalente de Thevenin en el ana´lisis de
corto circuito tal y como lo expresa Saadat en [96] son:
La red fallada se reduce a un equivalente de Thevenin visto desde el bus fallado.
Los voltajes de prefalla se obtienen de los resultados del ana´lisis de flujos.
Los voltajes durante la falla se obtienen por superposicio´n.
3.2.2. Componentes sime´tricas
De acuerdo con el teorema de Fortescue, tres fasores desbalanceados de un sistema
trifa´sico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores tal y como lo
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describe Grainger y Glover en [44,45]. Los conjuntos balanceados de componentes son:
Componentes de secuencia positiva que consisten en tres fasores de igual magnitud
desplazados el uno del otro por una fase de 120◦ y que tienen la misma secuencia
de fase que los fasores originales,
Componentes de secuencia negativa que consisten en tres fasores iguales en mag-
nitud, desplazados en fase uno de otro en 120◦, y que tienen una secuencia de
fases opuesta a la de los fasores originales y
Componentes de secuencia cero que consisten en tres fasores iguales en magnitud
y con un desplazamiento de fase cero uno de otro.
Esta´s componentes permiten un ana´lisis sencillo del sistema de potencia en condi-
ciones de falla y desbalanceado. Una vez que el sistema es solucionado en componentes
sime´tricas los resultados se pueden transformar componentes de fase. En la Figura 3.2
se muestran estos tres conjuntos de componentes sime´tricas.
Figura 3.2: Diagrama fasorial de las componentes sime´tricas [45].
Dado un grupo de tres fasores, por ejemplo, Ia, Ib, Ic se pueden representar como la
suma de sus componentes.
Ia = I
(0)
a + I
(+)
a + I
(−)
a
Ib = I
(0)
b + I
(+)
b + I
(−)
b
Ic = I
(0)
c + I
(+)
c + I
(−)
c
(3.3)
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donde:
I
(0)
a , I
(0)
b , I
(0)
c es la secuencia cero
I
(+)
a , I
(+)
b , I
(+)
c es la secuencia positiva
I
(−)
a , I
(−)
b , I
(−)
c es la secuencia negativa
Conversio´n de componentes sime´tricas a componentes de fase.
Dado que so´lo tres de los valores de secuencia son u´nicos, I
(0)
a , I
(+)
a , I
(−)
a , los dema´s
se determinan de la siguiente manera:
α = 1∠120◦
α + α2 + α3 = 0
α3 = 1
(3.4)
por definicio´n I
(0)
a = I
(0)
b = I
(0)
c
por lo tanto;
I
(+)
b = α
2I(+)a
I(+)c = αI
(+)
a
I
(−)
b = αI
(−)
a
I(+)c = α
2I(−)a
(3.5)


Ia
Ib
Ic

 = I(0)a


1
1
1

+ I(+)a


1
α2
α

+ I(−)a


1
α
α2

 (3.6)


Ia
Ib
Ic

 =


1 1 1
1 a2 a
1 a a2




I
(0)
a
I
(+)
a
I
(−)
a

 (3.7)
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definiendo la matriz de transformacio´n de componentes sime´tricas
A =


1 1 1
1 a2 a
1 a a2

 (3.8)
por lo tanto:
I =


Ia
Ib
Ic

 = A


I
(0)
a
I
(+)
a
I
(−)
a

 = A


I(0)
I(+)
I(−)

 = AIs (3.9)
Conversio´n de componentes de fase a componentes sime´tricas.
Tomando la inversa de la matriz de transformacio´n podemos convertir los valores
de componentes de fase a componentes sime´tricas.
Is = A
−1I (3.10)
A−1 =
1
3


1 1 1
1 a a2
1 a2 a

 (3.11)
Esta definiciones se pueden utilizar tanto en voltajes como en corrientes.
3.2.3. Modelo matricial del sistema en componentes ABC
El ana´lisis de corto circuito esta´ basado en componentes sime´tricas. Sin embargo, si
los elementos del sistema tienen para´metros desbalanceados, introducen acoplamientos
mutuos entre las redes de secuencia por lo que el uso de componentes s´ımetricas se
pierde [71, 72]. La presencia de l´ıneas de transmisio´n sin transposicio´n en los sistemas
de potencia, hace necesario que se modelen en componentes ABC. La representacio´n
de la red mediante un sistema de ecuaciones en coordenadas de fase permite modelar
diferentes tipos de fallas mediante modificaciones del sistema de ecuaciones de acuerdo
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al tipo de falla.
El sistema de ecuaciones que relaciona la impedancia nodal y los voltajes nodales,
pueden ser expresado por la ecuacio´n 3.12.
Vabc = ZabcIabc (3.12)
donde:
Vabc es el vector de los voltajes nodales
Zabc es la matriz de impedancias de la red
Iabc es el vector de las corrientes nodales
Generador
El modelado de los generadores para estudios de corto circuito esta´ representado
por una fuente de voltaje en serie con impedancias transitorias [51]. En la Figura 3.3
se muestra un generador conectado en estrella aterrizada, mediante la transformacio´n
de fuentes de voltaje a fuentes de corriente con la impedancia propia del generador
conectada en paralelo. La corriente de los generadores esta´ dada por IG = E1/xd
′′,
donde E1 es el voltaje de prefalla del generador y xd
′′ es la reactancia subtransitoria
por fase.
Figura 3.3: Representacio´n del generador en coordenas de fase [51].
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La ecuacio´n del generador se puede representar de la siguiente manera:


V1
V2
V3

 =


Zaa Zab Zac
Zba Zbb Zbc
Zca Zcb Zcc

 ·


I1 + (E1/xd
′′)
I2 + (E2/xd
′′)
I3 + (E3/xd
′′)

 (3.13)
donde Zaa, Zbb, Zcc son las impedancias propias y Zab, Zbc, Zac son las impedancias
mutuas del generador. Para un generador balanceado se cumple que Zaa = Zbb = Zcc y
Zab = Zbc = Zac. As´ı como las corrientes son iguales E1/xd
′′ = E2/xd
′′ = E3/xd
′′
Modelo de la l´ınea
El ca´lculo de las impedancias y admitancias de las l´ıneas se describe en [12, 71].
La l´ınea se puede modelar como una matriz de impedancias. La matriz incluye la
impedancia mutua entre fases y la impedancia propia. La matriz de impedancias de
3x3 que se obtiene utilizando las ecuaciones de Carson’s y la reduccio´n de Kron como
se muestra en 3.4 y se demuestra en [12].
Figura 3.4: Representacio´n de la l´ınea de transmisio´n en coordenadas de fase [51].
Las ecuaciones que relacionan la diferencia de tensiones entre los extremos de la
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l´ınea y las corrientes se presentan en 3.14 y como lo describe He en [51].
(V4 − V1) = ZaaIa + ZabIb + ZacIc
(V5 − V2) = ZbaIa + ZbbIb + ZbcIc
(V6 − V3) = ZcaIa + ZcbIb + ZccIc
(3.14)
en forma matricial


V4 − V1
V5 − V2
V6 − V3

 =


Zaa Zab Zac
Zba Zbb Zbc
Zca Zcb Zcc




Ia
Ib
Ic

 (3.15)
Las corrientes de fase pueden relacionarse como:
Ia = −I1 = I4
Ib = −I2 = I5
Ic = −I3 = I6
(3.16)
La matriz de admitancia de la l´ınea se puede definir como:


I1
I2
I3

 = − [Yabc]


V4 − V1
V5 − V2
V6 − V3




I4
I5
I6

 = [Yabc]


V4 − V1
V5 − V2
V6 − V3


(3.17)
Combinando las ecuaciones anteriores, la matriz de la l´ınea en forma trifa´sica puede
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escribirse de la siguiente manera:


V1
V2
V3
V4
V5
V6


=


Yabc −Yabc
−Yabc Yabc


−1 

I1
I2
I3
I4
I5
I6


(3.18)
Transformador
Los transformadores trif´sicos esta´n devanados en un nu´cleo en comu´n y sus devana-
dos esta´n acoplados. En la Figura 3.5, se muestra un transformador con dos devanados.
Figura 3.5: Diagrama de un transformador con dos devanados [17].
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La matriz de admitancia primitiva puede ser representada de la siguiente manera:


I1
I2
I3
I4
I5
I6


=


y11 y12 y13 y14 y15 y16
y21 y22 y23 y24 y25 y26
y31 y32 y33 y34 y35 y36
y41 y42 y43 y44 y45 y46
y51 y52 y53 y54 y55 y56
y61 y62 y63 y64 y65 y66




V1
V2
V3
V4
V5
V6


(3.19)
Suponiendo que el flujo esta´ distribuido sime´tricamente en todos los devanados 3.19
puede simplificarse en 3.20.


I1
I2
I3
I4
I5
I6


=


yp y
′
m y
′
m −ym y′′m y′′m
y
′
m yp y
′
m y
′′
m −ym y′′m
y
′
m y
′
m yp y
′′
m y
′′
m −ym
−ym y′′m y′′m ys y′′′m y′′′m
y
′′
m −ym y′′m y′′′m ys y′′′m
y
′′
m y
′′
m −ym y′′′m y′′′m ys


V1
V2
V3
V4
V5
V6
(3.20)
donde:
y
′
m es la admitancia mutua en el devanado primario de la submatriz;
y
′′
m es la admitancia mutua entre los devanados primario y secundario;
y
′′′
m es la admitancia mutua entre el devanado secundario de la submatriz.
Tomando como referencia la conexio´n del transformador Y g−∆ que se muestra en
la Figura 3.6, sus conexiones se pueden escribir por inspeccio´n entre la rama primitiva
de voltajes y voltajes nodales [16].


V1
V2
V3
V4
V5
V6


=


1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 −1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 −1
0 0 1 0 0 0
0 0 0 −1 0 1


V ap
V bp
V ccp
V as
V bs
V cs
(3.21)
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Figura 3.6: Diagrama de conexiones del transformador Yg-∆ [16].
en otras palabras
[V ]rama = [C] [V ]nodo (3.22)
y se puede escribir de la siguiente manera
[Y ]nodo = [C]
T [Y ]prim [C] (3.23)
utilizando la [Y ] de la ecuacio´n 3.20, tenemos:
[Y ]NODO =


yp y
′
m y
′
m −(ym + y′′m) (ym + y′′m) 0
y
′
m yp y
′
m 0 −(ym + y′′m) (ym + y′′m)
y
′
m y
′
m yp (ym + y
′′
m) 0 −(ym + y′′m)
−(ym + y′′m) 0 (ym + y′′m) 2(ys − y′′′m) −(ys − y′′′m) −(ys − y′′′m)
(ym + y
′′
m) −(ym + y′′m) 0 −(ys − y′′′m) 2(ys − y′′′m) −(ys − y′′′m)
0 (ym − y′′m) −(ym − y′′m) −(ys − y′′′m) −(ys − y′′′m) 2(ys − y′′′m)


a
b
c
A
B
C
(3.24)
En general un transformador trifa´sico de dos devanados se puede representar uti-
lizando dos bobinas acopladas como lo muestra [16, 17, 28]. El sistema y la matriz de
admitancia se muestra en la Figura 3.7.
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Figura 3.7: Transformador trifa´sico de dos devanados y bobinas acopladas [17].
Se puede apreciar que:
[Ysp] = [Yps]
T (3.25)
debido a que el acoplamiento entre las bobinas es bilateral y se asume que los
para´metros de las tres fases esta´n balanceadas. Las conexiones trifa´sicas ma´s comunes
para ser modeladas se resumen en tres submatrices. Las submatrices, [Ypp], [Yps], etc.,
se detallan en la Tabla 3.1 para las conexiones ma´s comu´nes en los transformadores.
Las submatrices utilizadas en la formulacio´n de las admitancias nodales de las co-
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Tabla 3.1: Caracter´ısticas de las submatrices utilizadas en las admitancias de los trans-
formadores trifa´sicos.
Conexio´n Admitancia propia Admitancia mutua
Bus p Bus s Y abcp Y
abc
s Y
abc
ps Y
abc
sp
Y − g Y − g YI YI −YI −YI
Y − g Y YII YII −YII −YII
Y − g ∆ YI YII YIII Y tIII
Y Y − g YII YII −YII −YII
Y Y YII YII −YII −YII
Y ∆ YII YII YIII Y
t
III
∆ Y − g YII YI Y tIII YIII
∆ Y YII YII Y
t
III YIII
∆ ∆ YII YII −YII −YII
nexiones ma´s comu´nes de los transformadores son:
YI =


yt 0 0
0 yt 0
0 0 yt


YII =
1
3


2yt −yt −yt
−yt 2yt −yt
−yt −yt 2yt


YIII =
1√
3


−yt yt 0
0 −yt −yt
yt 0 −yt


(3.26)
Componentes sime´tricas de los transformadores trifa´sicos
En la mayor´ıa de los casos la falta de datos evitara´ que se utilice el modelo de
la matriz de admitancias y justificara´ que se le de un enfoque en te´rminos de sus
componentes sime´tricas. Se derivara´n las componentes de secuencia de los circuitos
equivalentes tomando en cuenta las suposiciones con el fin de obtener los modelos
convencionales.
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Tomando como referencia la conexio´n de un transformador Y −g/∆ como se muestra
en la Figura 3.6, tenemos que su matriz YNODAL se forma de la siguiente manera:
YNODAL =
[
YI YIII
Y tIII YII
]
(3.27)
Lado primario
Y p012 = A
−1


yt 0 0
0 yt 0
0 0 yt

A (3.28)
resultando
Y p012 =


yt 0 0
0 yt 0
0 0 yt

 (3.29)
Lado secundario
Y s012 =
1
3
A−1


2yt −yt −yt
−yt 2yt −yt
−yt −yt 2yt

A (3.30)
resultando
Y s012 =


0 0 0
0 yt 0
0 0 yt


0
I
II
(3.31)
La admitancia mutua de la submatriz 3.27,
Y m012 =
1√
3
A−1


−yt yt 0
0 −yt −yt
yt 0 −yt

A (3.32)
CAPI´TULO 3. CORRIENTES DE FALLA EN REDES ELE´CTRICAS CON GD 45
resultando
Y m012 =


0 0 0
0 −yt∠30◦ 0
0 0 −yt∠− 30◦

 (3.33)
y su matriz transpuesta queda de la siguiente manera:
Y m012 =


0 0 0
0 −yt∠− 30◦ 0
0 0 −yt∠30◦

 (3.34)
Hay que resaltar el cambio de 30◦ en adelanto en la secuencia positiva en la matriz
de admitancia, as´ı como el atraso de 30◦ en la secuencia negativa.
Combinando las componentes de secuencia la matriz de admitancias del transfor-
mador en componentes sime´tricas queda de la siguiente manera:

Ip0
Ip1
Ip2
Is0
Is1
Is2


=


yt 0 0 0 0 0
0 yt 0 0 −yt∠30◦ 0
0 0 yt 0 0 −yt∠− 30◦
0 0 0 0 0 0
0 −yt∠− 30◦ 0 0 yt 0
0 0 −yt∠30◦ 0 0 yt




V p0
V p1
V p2
V s0
V s1
V s2


(3.35)
Yabc = A ∗ Y012 ∗ A−1 (3.36)
3.3. Ca´lculo de las corrientes de falla
El ca´lculo de la corriente de corto circuito puede ser modelado a partir del circuito
equivalente de Thevenin de un sistema trifa´sico.
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3.3.1. Falla de l´ınea a tierra.
La corriente de corto circuito debido a una falla de la fase A − G, se simula en el
nodo i y se puede modelar como se muestra en la Figura 3.8 [65].
Figura 3.8: Falla de ln´ea a tierra [65].
If =
V ai
Zaaii + Zf
(3.37)
3.3.2. Falla de l´ınea a l´ınea.
El modelo de una falla de l´ınea a l´ınea se modela como se muestra en la Figura 3.9.
Figura 3.9: Falla de l´ınea a l´ınea [65].
If =
V ai − V bi
Zaaii + Z
bb
ii − Zaaii − Zbbii + Zf
(3.38)
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3.3.3. Falla de l´ınea a l´ınea a tierra.
El modelo de una falla de l´ınea a l´ınea a tierra se representa por el circuito de la
Figura 3.10, las corrientes de falla pueden ser modeladas en forma matricial como se
muestra en 3.39.
Figura 3.10: Falla de l´ınea a l´ınea a tierra [65].
[
Iaf
Ibf
]
=
[
Zaaii + Zf Z
ab
ii + Zf
Zbaii + Zf Z
bb
ii + Zf
]−1 [
V ai
V bi
]
(3.39)
3.3.4. Falla trifa´sica a tierra.
La falla trifa´sica se modela con el circuito que se presenta en la Figura 3.11, y los
valores de las corrientes se determinan con 3.40.


Iaf
Ibf
Icf

 =

I3Zf +


Zaaii Z
ab
ii Z
ac
ii
Zbaii Z
bb
ii Z
bc
ii
Zcaii Z
cb
ii Z
cc
ii




−1 

V ai
V bi
V ci

 (3.40)
3.4. Ca´lculo de corrientes de falla en un sistema ra-
dial.
En la Figura 3.12, se muestra el diagrama unifilar del sistema de distribucio´n que
se utilizo´ para desarrollar las pruebas de los diferentes limitadores.
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Figura 3.11: Falla trifa´sica a tierra [65].
Figura 3.12: Diagrama unifilar del sistema de distribucio´n.
En la Tabla 3.2, se muestran los valores de las componentes sime´tricas de cada uno
de los elementos del sistema de la Figura 3.12.
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Tabla 3.2: Valores de las componentes sime´tricas de los elementos del sistema de prueba.
Elemento
Secuencia
0 1 2
Generador 0.022 0.045 0.045
Transformador I (∆− Y ) 0.015 0.015 0.015
L´ınea 0.01 0.02 0.02
Transformador II(Y −∆) 0.015 0.015 0.015
3.4.1. Modelo generador en coordenadas de fase
La matriz de secuencia del generador se muestra en 3.41 y su conversio´n a valores
de fase.
Z012gen =


0.022i 0 0
0 0.045i 0
0 0 0.045i

 (3.41)
Zabcgen = A ∗


0.022i 0 0
0 0.045i 0
0 0 0.045i

A−1 (3.42)
Zabcgen =


0.0373i −0.0077i −0.0077i
−0.0077i 0.0373i −0.0077i
−0.0077i −0.0077i 0.0373i

 (3.43)
Yabcgen = Z
−1
abcgen (3.44)
Yabcgen =


−29.966i −7.744i −7.744i
−7.744i −29.966i −7.744i
−7.744i −7.744i −29.966i

 (3.45)
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3.4.2. Modelo del transformador en coordenadas de fase cone-
xio´n (∆− Y g)
Definiendo el valor de admitancias del transformador como:
yt =
1
0.015i
(3.46)
la matriz de admitancia se forma de la siguiente manera utilizando las submatrices
definidas en 3.29, 3.31,3.33 y 3.34.
YNODAL =
[
YII Y
t
III
YIII YI
]
(3.47)
Y012t1 =


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 −66.666i 0.000 0.000 33.333 + 57.735i 0.000
0.000 0.000 −66.666i 0.000 0.000 −33.333 + 57.735i
0.000 0.000 0.000 −66.666i 0.000 0.000
0.000 −33.333i+ 57.735i 0.000 0.000 −66.666i 0.000
0.000 0.000 33.333 + 57.735i 0.000 0.000 −66.666i


(3.48)
Yabct1 = A ∗ Y012t1 ∗A−1 (3.49)
3.4.3. Modelo de la l´ınea
La matriz de secuencia de la l´ınea se muestra en 3.50 y su conversio´n a valores de
fase.
Z012gen =


0.01i 0 0
0 0.02i 0
0 0 0.02i

 (3.50)
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Zabclin = A ∗


0.01i 0 0
0 0.02i 0
0 0 0.02i

A−1 (3.51)
Zabclin =


0.01i 0.000 0.000
0.000 0.01i 0.000
0.000 0.000 0.01i

 (3.52)
Yabclin = Z
−1
abclin (3.53)
Yabclin =


−100.0i 0.000 0.000
0.000 −100.0i 0.000
0.000 0.000 −100.0i

 (3.54)
3.4.4. Modelo del transformador en coordenadas de fase cone-
xio´n (Y g −∆)
El valor de admitancia del transformador es igual como se muestra en 3.46.
La matriz de admitancia se forma de la siguiente manera utilizando las submatrices
definidas en 3.29, 3.31, 3.33 y 3.34.
YNODAL =
[
YI YIII
Y tIII YII
]
(3.55)
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Y012t2 =


−66.666i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 −66.666i 0.000 0.000 −33.333 + 57.735i 0.000
0.000 0.000 −66.666i 0.000 0.000 33.333 + 57.735i
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 33.333i+ 57.735i 0.000 0.000 −66.666i 0.000
0.000 0.000 −33.333 + 57.735i 0.000 0.000 −66.666i


(3.56)
Yabct2 = A ∗ Y01t2 ∗A−1 (3.57)
3.4.5. Formacio´n de la matriz de admitancia
La formacio´n de la matriz de admitancia se forma a partir de las matrices de cada
elemento del sistema quedando de la siguiente manera:
Yabc =


Ygen + YTII Y
t
T III
YTIII YTI + Ylin −Ylin
−Ylin Ylin + YTI YTIII
Y tT III YTII


(3.58)
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Y
a
b
c
=
1X
10
2
                          −0
.7
44
i
0.
14
4
i
0.
14
4i
0.
38
4
i
0.
00
0
−0
.3
84
i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
0
0
0.
14
4
i
−0
.7
44
i
0.
14
4i
−0
.3
84
i
0.
38
4i
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
0
0
0.
14
4
i
0.
14
4
i
−0
.7
44
i
0.
00
0
−0
.3
84
i
0.
38
4i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
0
0
0.
38
4
i
−0
.3
8
4i
0.
00
0
−1
.6
66
i
0.
00
0
0
.0
00
1
.0
00
i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
0
0
0.
00
0
0.
38
4
i
−0
.3
84
i
0.
00
0
−1
.6
66
i
0
.0
00
0
.0
00
1
.0
00
i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
0
0
−0
.3
8
4i
0.
00
0
0
.3
84
i
0.
00
0
0
.0
00
−1
.6
66
i
0.
00
0
0
.0
00
1
.0
00
i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
0
0
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
1
.0
00
i
0.
00
0
0
.0
00
−1
.6
66
i
0.
00
0
0
.0
00
0
.3
84
i
−0
.3
84
i
0.
0
0
0
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
1.
00
0i
0
.0
00
0
.0
00
−1
.6
66
i
0
.0
00
0
.0
00
0
.3
84
i
−0
.3
8
4i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
1
.0
00
i
0.
00
0
0
.0
00
−1
.6
66
i
−0
.3
84
i
0.
00
0
0
.3
8
4i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.3
84
i
0.
00
0
−0
.3
84
i
−0
.4
44
i
0.
22
2i
0.
2
2
2i
0.
00
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
−0
.3
84
i
0.
38
4i
0
.0
00
0
.2
22
i
−0
.4
44
i
0.
2
2
2i
0.
00
0
0
.0
0
0
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
0
.0
00
−0
.3
84
i
0.
38
4i
0
.2
22
i
0.
22
2i
−0
.4
4
4i
                          
(3
.5
9)
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Zabc = Y
−1
abc (3.60)
El ca´lculo de la corriente de falla trifa´sica a tierra en el bus 4 se realiza de la siguiente
manera:
Zabc4 =


Zabc(10, 10) Zabc(10, 11) Zabc(10, 12)
Zabc(11, 10) Zabc(11, 11) Zabc(11, 12)
Zabc(12, 10) Zabc(12, 11) Zabc(12, 12)

 (3.61)
V th =


1
a2
a

 (3.62)
If4 = [Zabc4]
−1 [Vth] (3.63)
If =


13.2182∠− 93.00◦
12.0797∠143.41◦
12.000∠30.00◦

 (3.64)
CAPI´TULO 4
Generacio´n Distribuida (GD)
De acuerdo con el Departamento de Energ´ıa de los Estados Unidos (DOE, por sus
siglas en ingle´s, Department of Energy), la Generacio´n Distribuida GD es la produccio´n
de electricidad con instalaciones pequen˜as en comparacio´n con las grandes centrales
de generacio´n, de forma que se pueden conectar casi en cualquier punto del sistema
ele´ctrico. Son sistemas de generacio´n o de almacenamiento que esta´n situadas dentro o
cerca de los centros de carga o conectados directamente a los sistemas de distribucio´n,
tienen una unidad ma´xima de generacio´n de 50MW a 100MW y su incorporacio´n al
sistema ele´ctrico no ha sido planeada como se menciona en [8, 58, 94]. Las diferencias
en la definicio´n de la GD dependen de la potencia, tecnolog´ıa, interconexio´n con la red
y niveles de tensio´n.
Algunas definiciones permiten la inclusio´n de grandes escalas de generacio´n a trave´s
de granjas conectadas a la red de transmisio´n, otras ponen atencio´n a la generacio´n
en pequen˜a escala conectadas a la red de distribucio´n y consideradas como parte de la
generacio´n distribuida. Uno de los grandes cambios en los sistemas de distribucio´n es
la incorporacio´n de estas fuentes as´ı como los factores que impulsan este movimiento a
la necesidad de integrar fuentes de generacio´n de energ´ıa renovables en los sistemas de
distribucio´n [79, 92].
Las fuentes de GD tienen algunos atributos caracteristicos como son [59]:
no son planificadas,
su potencia es pequen˜a comparada con las fuentes de generacio´n convencionales,
55
CAPI´TULO 4. GENERACIO´N DISTRIBUIDA (GD) 56
son generalmente propiedad privada,
no son centralizadas,
son conectadas a la red de distribucio´n,
no contribuyen al control de frecuencia o control de voltaje,
usualmente no esta´n consideradas dentro de la planeacio´n de la red local.
Conectar las fuentes de GD a los sistemas de distribucio´n tiene numerosas ventajas
entre las que destacan [19]:
dan soporte de voltaje,
reduccio´n en las pe´rdidas,
liberacio´n en la capacidad de los sistemas de distribucio´n,
confiabilidad en el sistema.
Sin embargo, se pueden presentar algunos problemas en la coordinacio´n de los sis-
temas de proteccio´n debido a los cambios en valor y direccio´n del flujo de corriente en
condiciones de estado estable y estado dina´mico (condicio´n de falla) [25]. El impacto
que tienen las fuentes de GD en la coordinacio´n de los sistemas de proteccio´n dependen
de su taman˜o, ubicacio´n y tipo de tecnolog´ıa utilizada en la GD [33].
La capacidad de los interruptores y la configuracio´n de los sistemas de proteccio´n
para los que fueron disen˜ados inicialmente en el sistema sin fuentes de GD no podra´n
manejar de manera confiable las fallas, debido a que se puede sobrepasar la capacidad
interruptiva de los interruptores de potencia y los relevadores de proteccio´n podr´ıan
estar en bajo alcance [40]. Este tipo de situaciones puede resultar en la degradacio´n
de la seguridad del sistema de energ´ıa ele´ctrica. Despue´s de la instalacio´n de las GD
pueden existir algunos relevadores en el sistema que necesitan ser reajustados [87].
En la actualidad, hay una amplia variedad de tecnolog´ıas disponibles en el mercado
para las fuentes de GD, entre las que destacan:
Microturbinas,
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Celdas fotovoltaicas,
Generadores eo´licos, etc.
4.1. Generadores eo´licos
El aprovechamiento de la energ´ıa del viento se realiza por medio de aerogeneradores,
la cual consiste en transformar la energ´ıa cine´tica que tiene el viento en energ´ıa meca´nica
y esta´ a su vez en energ´ıa ele´ctrica. La energ´ıa eo´lica hoy en d´ıa juega un papel muy
importante en los mercados de energ´ıa en el mundo, ya que de toda la potencia instalada
en el 2009, el 39% corresponde a la energ´ıa eo´lica, seguida por un 26% por el gas y un
16% de energ´ıa solar o fotovoltaica.
Existen algunas ventajas de la energ´ıa eo´lica respecto a otras fuentes de energ´ıa,
entre las que se destacan:
Reducir la dependencia de los combustibles fo´siles.
Reducir la emisio´n de de contaminantes asociadas al consumo de combustibles
fo´siles.
Las tecnolog´ıas de la energ´ıa eo´lica se encuentran desarrolladas para competir con
las fuentes de generacio´n tradicional.
En los inicios de la energ´ıa eo´lica, la mayor parte de las turbinas eo´licas estaban
equipadas con generadores as´ıncronos tipo jaula de ardilla. Estas turbinas funcionaban
a velocidad de giro pra´cticamente constante, lo que implicaba menor eficiencia en la
conversio´n de la energ´ıa del viento y mayores esfuerzos mec´anicos en el aerogenerador.
En la de´cada de los 90’s aparecieron las turbinas eo´licas de velocidad variable que esta´n
equipadas con generadores as´ıncronos de rotor bobinado cuyo rotor esta´ alimentado a
trave´s de un convertidor de potencia, a este tipo de generador se le conoce como doble-
mente alimentado (DFIG), ya que precisan de un convertidor de potencia encargado
de inyectar a los devanados corrientes con la frecuencia, amplitud y fase apropiadas.
Esta´ topolog´ıa presenta la ventaja de mayor eficiencia energe´tica y menores esfuerzos
meca´nicos por lo que se ha convertido en uno de las disen˜os dominantes en el mercado.
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El funcionamiento seguro y confiable de los sistemas de potencia requiere la capaci-
dad de predecir y modelar las fuentes de corriente de falla, incluyendo las contribuciones
hechas por las plantas de generacio´n eo´lica, con el fin de seleccionar equipo con la ca-
pacidad adecuada para su funcionamiento y configurar correctamente los sistemas de
proteccio´n. Los grupos de generadores de turbinas eo´licas se agrupan formando plantas
eo´licas de diferentes capacidades para el suministro de energ´ıa [3].
Existen 5 diferentes tipos de turbinas eo´licas las cuales son:
Tipo I, generador de induccio´n tipo jaula de ardilla,
Tipo II, generador de induccio´n tipo jaula de ardilla con rotor externo,
Tipo III, generador doblemente alimentado,
Tipo IV, generador convertidor de potencia, y
Tipo V, generador s´ıncrono conectado meca´nicamente a trave´s de un convertidor
de par.
4.1.1. Funcionamiento del aerogenerador DFIG
El aerogenerador as´ıncrono doblemente alimentado (DFIG) se utiliza en la genera-
cio´n de energ´ıa eo´lica para proporcionar una operacio´n de velocidad variable en intervalo
amplio (t´ıpicamente ±30% de la velocidad s´ıncrona), es muy sensible a la potencia reac-
tiva y a las capacidades de regulacio´n de voltaje de corriente alterna. Dado tanto en la
l´ınea como en lado del rotor se utilizan elementos de estado so´lido, los controles operan
con rapidez, t´ıpicamente entre dos o tres ciclos para lograr la respuesta completa [3].
La principal caracter´ıstica del DFIG es que puede ser excitado tanto del estator
como del rotor [108]. Eso se aprecia en la Figura 4.1, donde los devanados del estator
esta´n directamente conectados a la red, mientras que los del rotor se conectan a esta
mediante un convertidor de potencia bidireccional. El convertidor del lado de la red
trabaja siempre a la frecuencia de la red, mientras que el convertidor del lado del rotor lo
hace a la frecuencia variable dependiendo del punto de operacio´n [59]. Adicionalmente,
la potencia procesada por el convertidor de potencia es so´lo una fraccio´n de la potencia
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total de la turbina eo´lica, y por lo tanto su taman˜o, costo y pe´rdidas son mucho menores
comparadas con un convertidor de potencia de escala completa (full scale) utilizando
el concepto de velocidad variable.
Los aerogeneradores con turbinas DFIG permiten una velocidad variable de opera-
cio´n en un amplio y a la vez restringido rango. Entre menor sea el rango de velocidad
operacional menor potencia tendra´ que ser manejada por el convertidor de potencia
bidireccional conectado al rotor [50].
Figura 4.1: Modelo del aerogenerador doblemente alimentado DFIG.
El DFIG contiene un rotor devanado trifa´sico de anillos colectores que le permiten
al rotor ser “excitado” por un convertidor de potencia externo. El estator del DFIG se
conecta directamente a la red ele´ctrica. Los tres devanados del rotor esta´n conectados
a un convertidor electro´nico de potencia que proporciona la magnitud variable y la
frecuencia de la corriente del rotor. Por otro lado, el convertidor es back-to-back de
AC-DC-AC que esta´ conectado a la red. En te´rminos de excitacio´n, el DFIG es similar
a una ma´quina sincrona, sin embargo, la excitacio´n aplicada al rotor es de CA con una
frecuencia variable y una rotacio´n de fase reversible [3].
La aplicacio´n de una excitacio´n de CA provoca una rotacio´n aparente del campo
magne´tico del rotor, relativo a la rotacio´n del rotor. Esta´ rotacio´n aparente agrega o
resta de la (en el caso de la secuencia negativa aplicada al rotor) rotacio´n f´ısica del
rotor. La rotacio´n angular de campo del estator, ωs es la suma de la velocidad angular
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de rotacio´n meca´nica del rotor, ωm es la frecuencia de la tensio´n de campo del rotor ωr,
como se muestra en 4.1, ps y pr son el nu´mero de polos del rotor y del estator.
ωs
ps
=
ωr
ps
± ωm (4.1)
Cuando la turbina eo´lica opera por debajo de su velocidad s´ıncrona (velocidad
subs´ıncrona), la excitacio´n aplicada crea un campo aparente de rotacio´n en la misma
direccio´n que la rotacio´n meca´nica del rotor, por lo tanto, el campo magne´tico visto
desde el estator es la suma de la velocidad meca´nica de rotacio´n del rotor ma´s la
velocidad aparente de rotacio´n causada por la excitacio´n de CA aplicada. De la misma
manera, cuando la turbina eo´lica esta´ operando por arriba de su velocidad s´ıncrona
(velocidad supers´ıncrona), la secuencia negativa de excitacio´n se aplica al rotor causando
el aparente campo de rotacio´n opuesto a la direccio´n de rotacio´n f´ısica del rotor. Tanto
en el funcionamiento sub-s´ıncrono y super-s´ıncrono la secuencia de frecuencia y fase
que se aplican para excitar al rotor, es tal que el campo magne´tico de rotacio´n, visto
desde el rotor, tiene una velocidad s´ıncrona.
Operando en el modo sub-s´ıncrono, se debe aplicar potencia real al rotor con el
fin de crear la rotacio´n de campo aparente hacia adelante. Esta potencia se deriva
de la potencia de salida del estator a trave´s del convertidor de potencia back-to-back.
Durante su operacio´n en modo super-s´ıncrono, el flujo de potencia real esta´ afuera
del rotor. Esta´ potencia se convierte a la frecuencia de la red y agrega a la potencia
producida en los devanados del estator.
El DFIG es similar a una ma´quina s´ıncrona, debido a que el flujo en el rotor gira
a velocidad s´ıncrona. Sin embargo, su forma de operar es diferente. Las caracter´ısticas
propias de la ma´quina DFIG proporcionan un control ra´pido a la salida de la potencia
real y reactiva en la turbina eo´lica. Esta´s caracter´ısticas son la capacidad de control
de los convertidores de la fuente de tensio´n utilizados en la ma´quina y el hecho que la
excitacio´n de CA que el rotor requiere necesita un disen˜o de rotor devanado. Un rotor
devanado resulta en constantes de tiempo cortas de flujo en el rotor, mucho ma´s cortas
que el generador s´ıncrono. En la pra´ctica, estos factores producen una fuente constante
de potencia real y la respuesta en la regulacio´n de voltaje es mucho ma´s ra´pida que la
respuesta de un generador s´ıncrono.
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4.2. Conexio´n de las fuentes de GD
La conexio´n de las fuentes de GD en los sistemas de potencia tradicionales toma en
consideracio´n los siguientes aspectos:
(i) Nivel de tensio´n al cual sera´ conectado.
(ii) Nivel de corto circuito.
(iii) Aspectos te´cnicos y
(iv) Econo´micos.
La conexio´n de las fuentes de GD se conectan al sistema de potencia atrave´s de un
punto de acoplamiento (PCC), como se muestra en la Figura 4.2.
Figura 4.2: Conexio´n de las fuentes de GD al sistema de potencia.
4.3. Impacto de la GD en los sistemas de distribu-
cio´n
La incorporacio´n de las fuentes de GD en los sistemas ele´ctricos de potencia requiere
analizar algunos de los efectos que se tienen con la incorporacio´n de estas fuentes como
son:
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Flujos de potencia.
Regulacio´n de voltaje.
Pe´rdidas I2R.
Calidad de la energ´ıa.
Nivel de corto circuito.
Sistemas de protecciones.
4.3.1. Flujos de potencia
Los actuales sistemas de distribucio´n reciben la energ´ıa ele´ctrica de las subestaciones
primarias y la distribuyen a los consumidores. Por lo tanto, los flujos de potencia activa
(P), y potencia reactiva (Q) manejan los niveles de alta tensio´n a baja tensio´n. Sin
embargo, con la incorporacio´n de las fuentes de GD, pueden aparecer flujos de potencia
inversos, y la red pasa de un sistema pasivo alimentando cargas, a un sistema activo
donde los flujos de potencia y tensiones son determinados por la generacio´n y la carga
[59]. En los casos donde la potencia generada por las fuentes de GD es mayor que la
consumida por las cargas conectadas, la potencia sobrante es transferida a trave´s de las
subestaciones primarias a la redes de alta tensio´n.
4.3.2. Regulacio´n de voltaje
La regulacio´n de voltaje se basa en flujos de potencia radiales desde la subestacio´n
a la carga. Esto se alcanza mediante transformadores con cambiadores de taps. La
regulacio´n de voltaje tambie´n se mejora con bancos capacitivos posicionados a lo largo
del alimentador [18].
La introduccio´n de las fuentes de GD a los sistemas de distribucio´n reducen la
capacidad de potencia que debe ser proporcionada desde la subestacio´n, por lo que se
reduce la ca´ıda de tensio´n a lo largo del alimentador. En el caso que las fuentes de GD
produzcan ma´s potencia que la carga local, la potencia neta fluira´ aguas arriba. Si este
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flujo en reversa es lo suficientemente grande superara´ la ca´ıda de tensio´n causada por
el flujo de potencia reactiva, pudiendo resultar en un sobrevoltaje [18].
4.3.3. Pe´rdidas I2R
El impacto que las fuentes de GD pueden ocasionar en la red de distribucio´n desde
el punto de vista de las pe´rdidas es muy variado debido a que depende de varios factores
[103]:
Ubicacio´n de la GD en el sistema.
Topolog´ıa y estructura del sistema.
Grado de penetracio´n de la GD en el sistema.
Perfil de demanda del sistema.
Tipo de generacio´n.
Se considera que las pe´rdidas a nivel de transmisio´n y subtransmisio´n son aproxi-
madamente del 4% por lo cual la generacio´n distribuida contribuye a la reduccio´n de
las mismas ya que esta generacio´n se conecta en los niveles de distribucio´n.
4.3.4. Calidad de la energ´ıa
Uno de los problemas comu´nes en la calidad de la energ´ıa es la reduccio´n mo-
menta´nea de la tensio´n (sag), que tienen una duracio´n de aproximada entre medio ciclo
y 1 minuto. Este tipo de eventos afectan al sistema de distribucio´n de dos maneras: 1)
las fallas y los arranques de las ma´quinas asociadas con las fuentes de GD producen
sags, 2) algunas fuentes de GD requieren de dispositivos de electro´nica de potencia,
los cuales se ven afectados por los sags, y como resultado, salen de operacio´n causando
otros problemas como liberacio´n de cargas.
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Flicker
Las variaciones de voltaje causadas por cargas fluctuantes y/o por produccio´n es la
causa ma´s comu´n de quejas en la calidad del voltaje. La principal causa de flicker es
el frecuente switcheo de encendido y apagado cuando el viento alimenta al generador
a una velocidad cercana a la velocidad de corte. La compan˜ia a la cual los generado-
res esta´n conectados generalmente limita la cantidad de switcheos a no ma´s de 3 o 4
veces por hora. Tambie´n estas fluctuaciones en la tensio´n se puede presentar por el
comportamiento aerodina´mico de la turbina debido a:
Estratificacio´n del viento.
Variacio´n de viento estoca´stico.
Ra´fagas de viento.
Oscilaciones en el sistema meca´nico.
Armo´nicos
Los armo´nicos son un feno´meno asociado con la distorsio´n de la sen˜al fundamental de
los voltajes en la red, la cual es puramente senoidal en situaciones ideales. Los disturbios
por armo´nicas son producidas por muchos dispositivos ele´ctricos, dependiendo del orden
de armo´nicas, esta´s pueden causar diferentes tipos de dan˜os. Todas las armo´nicas causan
que la magnitud de la corriente se incremente y provoque sobrecalentamientos [99]. Las
cargas que causan una gran distorsio´n de la sen˜al son los convertidores de frecuencia
sin filtro, cuya tecnolog´ıa se basa en tiristores y elementos de electro´nica de potencia
similar. Los nuevos disen˜os de transistores se utilizan en las turbinas eo´licas de velocidad
variable. La conexio´n de las fuentes de GD pueden inyectar componentes armo´nicas a
las sen˜ales de tensio´n y corriente del sistema de distribucio´n. El tipo y la magnitud
de esta´s armo´nicas depende de la fuente de generacio´n, las ma´quinas rotativas, los
inversores, los variadores de velocidad as´ı como de los elementos de interconexio´n. El
grado de penetracio´n de estas sen˜ales armo´nicas en el sistema depende las caracter´ısticas
especificas en el punto de conexio´n.
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4.3.5. Sistemas de protecciones
Ante la presencia de fuentes de GD en los sistemas ele´ctricos de potencia se pueden
presentar los siguientes problemas en las proteccio´nes:
Desconexio´n en falso de alimentadores,
Desconexio´n sin sentido de las unidades de produccio´n,
Incremento o decremento en los niveles de corriente de falla,
Pe´rdida de sensibilidad de las protecciones,
Formacio´n de islas,
entre otras.
Uno de los efectos ma´s significativos de la conexio´n de GD es que la red de distri-
bucio´n deja de ser radial, por lo que se requiere modificar los esquemas de proteccio´n y
la operacio´n del sistema se vuelve ma´s compleja. Adema´s, cuando ocurre una falla en
algu´n punto del sistema la corriente de falla no solo es alimentada desde la subestacio´n
que atiende a la red de distribucio´n, sino desde el nodo donde esta´ la fuente de GD, en
algunos casos pueden circular corrientes de falla por tramos de la red donde no ocurre
la falla.
La aparicio´n de este tipo de problemas depende tanto de las caracter´ısticas de la
red como de las fuentes de GD debido a:
incremento en la complejidad en la operacio´n de la red,
afectacio´n en la confiabilidad,
disminucio´n de la carga en redes de transmisio´n o subtransmisio´n,
modificacio´n de las corrientes de falla,
disminucio´n y/o aumento de pe´rdidas de energ´ıa,
impacto siginificativo en el sistema de protecciones,
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efectos sobre la calidad de la energ´ıa (sags, armo´nicos, flicker).
Los efectos mencionados anteriormente dependen tambie´n de:
capacidad de la fuente de GD a conectar,
ubicacio´n y tipo de la fuente de GD,
caracter´ısticas de la red,
distribucio´n y tipo de carga que atiende la red.
4.4. Contribucio´n de falla por aerogeneradores
La magnitud de la corriente de falla en los sistemas de distribucio´n esta´ cambiando
constantemente, y es debido a cambios topolo´gicos que se presentan en la red. Estos
cambios son como la conexio´n de nuevos generadores o cargas lo que puede dar como
consecuencia un incremento en los niveles de falla. Los actuales equipos de proteccio´n
han sido seleccionados para un determinado valor de operacio´n dentro de un rango de
tolerancia.
La incorporacio´n de la fuentes de GD en los sistemas de distribucio´n tiene el efecto
de incrementar los niveles de corriente de corto circuito en puntos de la red cercanos
al punto de conexio´n. La incorporacio´n de esta´s fuentes cambia la relacio´n X/R del
sistema vista desde el punto de falla [58]. El incremento en los niveles de falla en el
punto de conexio´n se debe a la presencia del generador, y se define como contribucio´n
de falla del generador [91]. Por lo tanto si el nivel de corriente de falla en ese punto ya
es esta´ cercano a los niveles del sistema, la contribucio´n de la GD puede hacer que este
nivel sobrepase el limite definido en un inicio.
Aunque las fuentes de GD pueden inyectar una corriente significante al momento de
la falla su contribucio´n puede ser baja, conduciendo a dificultades en el funcionamiento
de los sistemas de proteccio´n contra sobrecorrientes y/o retardos de tiempo [68].
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4.4.1. Corrientes de falla balanceadas
Fallas severas causan una tensio´n excesiva al ser inducidas al rotor de la ma´quina
que a su vez se imponen en el convertidor de potencia. No es econo´mico disen˜ar un
convertidor que soporte sobre tensiones y sobre corrientes debido a falla. Por lo que
se utiliza una palanca con el fin de desviar la corriente del rotor inducido. Hay varios
enfoques que se le dan a esta barra, entre los que destacan:
Dispositivo de corto circuito (generalmente utilizando tiristores) se conecta en
derivacio´n entre el rotor y el convertidor de potencia. Esta´ palanca puede incluir
una impedancia en la trayectoria del corto circuito.
Corto circuito del rotor a trave´s de la conmutacio´n del convertidor de potencia
del lado del rotor
Un interruptor de corte en el bus convertidor de CD, para limitar la tensio´n en el
bus de CD. El desvio´ de parte o la totalidad de la corriente procedente del rotor
es utilizada con mayor frecuencia en los nuevos disen˜os.
Mientras la palanca esta activada, el DFIG se convierte en un generador de induc-
cio´n. Despue´s de la aplicacio´n de la palanca, es posible que un gran deslizamiento pueda
crear corrientes inducidas en el rotor con componentes de frecuencia en los devanados
del estator, produciendo corrientes de falla sinusoidales que no son de la frecuencia de
la fundamental.
En un modo forzado, el comportamiento por falla se define por las ecuaciones de flujo
de la ma´quina. Cuando la palanca no esta´ acoplada, la ma´quina funciona de acuerdo con
su disen˜o de control. A diferencia del desempen˜o de la corriente de falla en las ma´quinas
de induccio´n, la cual se establece por las caracter´ısticas f´ısicas de la ma´quina, existe
una amplia variedad de posibilidades en el disen˜o y control de las ma´quinas DFIG.
Se puede tener un amplia gama de variaciones dependiendo de los fabricantes y de los
diferentes modelos del mismo fabricante, debido a que el disen˜o y control evolucionan
con el tiempo en respuesta a las necesidades de la red y capacidad del equipo. Algunas
caracter´ısticas de los generadores DFIG son:
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El generador tendera´ a mantener la potencia de salida constante en fallas remotas
que no causen una gran ca´ıda de voltaje.
Los controles pueden mantener constante la potencia reactiva en caso de una falla
lejana, el control podr´ıa responder incrementando la salida de potencia reactiva
con el fin de apoyar a la tensio´n. El aumento de la potencia reactiva se puede dar
a trave´s de una funcio´n de regulacio´n de tensio´n.
En caso de fallas ma´s severas, el mantener la potencia constante y/o aumentar
la potencia reactiva dar´ıa lugar a tener corrientes excesivas debido a la dismi-
nucio´n de voltaje. El generador puede pasar a un modo de corriente limitada.
Esta´ limitacio´n en la corriente puede ser fija o puede depender del tiempo.
Para falla au´n ma´s severas, se puede dar prioridad a la salida de potencia reactiva
por medio de la potencia activa de salida.
Adema´s de las variaciones en el comportamiento controlado, los criterios de apli-
cacio´n, y de eliminacio´n de la palanca tambie´n pueden variar ampliamente. Se pueden
utilizar diferentes medidas para el umbral en la palanca, tales como la corriente AC del
rotor o la tensio´n de CD en el bus, as´ı como diferentes umbrales en la magnitud para ca-
da una de estas medidas. En disen˜os previos, una vez que la ma´quina es forzada, esta´ se
dispara. Por lo tanto no hay eliminacio´n de la palanca durante el funcionamiento. Sin
embargo, es incompatible con los requisitos de respaldo en la transicio´n de falla de la
corriente. Diferentes disen˜os pueden utilizar diferentes criterios para la eliminacio´n de
la palanca. En disen˜os actuales de la turbina DFIG, una falla trifa´sica dentro de una
planta eo´lica, o muy cerca de su interconexiones, podr´ıa dar lugar a la aplicacio´n de la
palancadurante los ciclos que dure la falla, con la elimincaico´n de la palanca es posible
que la falla sea liberada en menor tiempo. Las fallas en los sistemas de transmisio´n
lejos de los buses de interconexio´n resulta en una no accio´n de la palanca. Otros disen˜os
pueden desencadenar la palanca para cualquier gran ca´ıda de tensio´n en los terminales,
y la palanca puede permanecer hasta que se solucione la falla.
En resumen, existen ba´sicamente tres formas de comportamiento de la corriente de
fallas en los aerogeneradores DFIG, dependiendo de la gravedad de la falla:
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Fallas muy graves, cuando la palanca se aplica y no se elimina, proporcionando
as´ı un rendimiento en la corriente de falla de un motor de induccio´n simple.
Fallas de suficiente severidad para causar la accio´n de la palanca, para los que
inyectan corrientes y controlan el rendimiento es muy similar a las turbinas eo´licas
de conversio´n completa.
Fallas de gravedad intermedia, donde las no linealidades de operacio´n de la palanca
son cr´ıticas, lo que resulta en un comportamiento complejo.
4.4.2. Corrientes de falla desbalanceadas
El comportamiento de las turbinas de eo´licas DFIG ante fallas desbalanceadas es
sustancialmente diferente al comportamiento de los generadores s´ıncronos y de induc-
cio´n convencionales. Ambos generadores se modelan con una fuente de voltaje de The-
venin en secuencia positiva y una impedancia pasiva en la secuencia negativa. El ren-
dimiento de ambas secuencias positiva y negativa esta´ completamente desacoplado de
los modelos para los generadores convencionales, por lo que es fundamental realizar el
ana´lisis de componentes sime´tricas en el ana´lisis de cortocircuito. En la Figura 4.3, se
muestra el comportamiento t´ıpico de estas sen˜ales.
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Figura 4.3: Corrientes a la salida del DFIG.
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Con el fin de realizar un estudio comparativo del impacto que se tiene en un sistema
de distribucio´n con los diferentes limitadores presentados anteriormente se utiliza el
sistema radial que se muestra en la Figura 3.12. Para la evaluacio´n del desempen˜o e
impacto de los limitadores se aplica una falla trifa´sica so´lida a tierra en la l´ınea de carga
de 16 MVA.
5.1. Dimensionamiento de los FCL
El dimensionamiento de los limitadores se realiza considerando el valor ma´ximo de
la corriente que se tiene ante una falla trifa´sica so´lida a tierra [6, 47], en el sistema de
prueba que se muestra en la Figura 3.12. El perfil de voltaje del sistema en condiciones
de demanda ma´xima y demanda mı´nima se muestran en la Figura 5.1 y en la Tabla
5.1, el perfil de corrientes en condiciones de demanda ma´xima y demanda mı´nima se
muestra en la Figura 5.2 y en la Tabla 5.2, en todos los casos los valores de voltaje y
corriente esta´n normalizados.
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Figura 5.1: Perfil de voltajes del sistema de distribucio´n.
Tabla 5.1: Perfil de voltajes en el sistema de distribucio´n.
Bus
Carga ma´xima Carga mı´nima
pu pu
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00
3 0.99 1.00
4 0.99 0.99
5 0.99 0.99
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Figura 5.2: Perfil de corrientes del sistema de distribucio´n.
Tabla 5.2: Perfil de corrientes en el sistema de distribucio´n.
Bus
Carga ma´xima Carga mı´nima
pu pu
1 0.99 0.50
2 1.00 0.50
3 1.00 0.50
4 0.39 0.19
5 0.59 0.29
Con el objetivo de reducir el esfuerzo del interruptor encargado de liberar la falla,
en la Figura 5.3 se muestra el perfil de corriente en condiciones de falla para demanda
ma´xima y demanda mı´nima y sus valores normalizados en la Tabla 5.3. Las condiciones
de demanda mı´nima se establecieron a un 50% de la capacidad de la fuente de genera-
cio´n y de la carga, para tal fin se modifico´ el valor de la impedancia de The´venin y el
valor de la carga con el fin de emular una situacio´n de carga media. En condiciones de
demanda ma´xima la corriente de falla es 12 veces el valor de la corriente nominal, este
valor se reducira´ hasta un valor aproximado de 8 veces el valor de la corriente nominal
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al insertar el limitador en serie con el sistema. Algunos de los aspectos analizados en el
desempen˜o de los limitadores es: 1) dimensionamiento de los FCL, 2) forma de onda de
la corriente, 3) tiempo de operacio´n del relevador de sobrecorriente, 4) TRV en las ter-
minales del interruptor encargado de liberar la falla, 5) duracio´n de la ca´ıda de tensio´n
en la l´ınea no fallada y 6) contenido armo´nico presente en las sen˜ales. En el ana´lisis del
tiempo de operacio´n del relevador de sobrecorriente y la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n
se analizaron los casos, el primero en una condicio´n de carga ma´xima y el segundo en
una condicio´n de carga mı´nima.
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Figura 5.3: Perfil de corrientes del sistema de distribucio´n en condicio´n de falla.
Tabla 5.3: Perfil de corrientes en el sistema de distribucio´n en condicio´n de falla.
Bus
Carga ma´xima Carga mı´nima
pu pu
1 22.22 11.11
2 16.66 8.3
3 14.28 6.97
4 12.04 6.03
5 0.00 0.43
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5.1.1. Dimensionamiento de los FCL-R
Para obtener los valores del inductor y del capacitor utilizados en los FCL-R, se
obtiene la Zth del sistema.
Para calcular la corriente de falla, tenemos (5.1)
Ik(F ) =
Vk
Zth + Zf
(5.1)
donde:
Ik(F ) es la corriente de falla en el bus k
Vk es el voltaje de pre-falla en el bus k o voltaje de The´venin del sistema
Zkk impedancia de Thevenin en el bus k
Zf impedancia de falla, pero en este caso por considerarse una falla trifa´sica
so´lida su valor es de cero
Con la adicio´n del FCL al sistema se esta´ esta agregando una reactancia. El valor
de reactancia del limitador dependera´ del valor de la corriente de falla a la que se desea
reducir su magnitud tal y como se muestra en (5.2).
Ik(FNEW ) =
Vk
Zth + ZFCL
(5.2)
Por lo tanto, el valor de impedancia del FCL-R se obtiene despejando el valor de
ZFCL de la ecuacio´n (5.2). Los valores del inductor y del capacitor de los FCL-R en
condiciones inciales deben satisfacer la ecuacio´n (5.3), tal y como lo demuestra Zhang
en [117].
ω2LC = 1 (5.3)
5.1.2. Dimensionamiento de los FCL-ES
El valor del inductor limitador se determina tomando en consideracio´n el valor de
la impedancia del FCL igual a la reactancia inductiva del reactor limitador, la cual
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esta´ dada por la ecuacio´n 5.4, segu´n se muestra en [36,47,49,77]:
|ZLES| = |ωLLES| = Vk
ILES
LLES =
Vk
ωILES
ILES = kIr
(5.4)
donde:
LLES es el inductor limitador
ω es la frecuencia en radianes
Ir es el valor de corriente de carga
Vk es el voltaje de fase del sistema
k es la constante de sobrecorriente
Si se minimiza la energ´ıa almacenda en L1, el valor del inductor alcanza su valor
mı´nimo de acuerdo con Fei en [36] como se muestra en la ecuacio´n 5.5.
L1 =
0.0942
√
3Vk
ωIr
(5.5)
5.2. Estudio Comparativo
5.2.1. Desempen˜o de la corriente de corto circuito
La corriente de falla tiene un comportamiento diferente dependiendo del tipo de
limitador que se utilice, como en el caso con los FCL-R, donde la corriente de cortocir-
cuito se atenu´a lenta y gradualmente al momento de presentarse la falla. La reduccio´n
de la corriente de falla en los FCL-ES se lleva a cabo despue´s del primer medio ciclo
que ocurre la falla debido al tiempo que le toma a los tiristores mandar la orden de
encendido o apagado, segu´n sea el caso para que el limitador actu´e.
La diferencia en el comportamiento entre los FCL-R y los FCL-ES se centra en un
intervalo de medio ciclo posterior al instante de la falla. En los limitadores resonantes
au´n cuando la corriente de falla es muy sensible al valor de reactancia definida del
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limitador, la magnitud de la corriente no llega a exceder el valor dado. Sin embargo
esta´ condicio´n de limitacio´n puede causar problemas en los sistemas de distribucio´n al
extender el tiempo de liberacio´n de la falla debido a que los dispositivos de proteccio´n de
sobrecorriente tardara´n ma´s tiempo en operar. Por otra parte, los limitadores de estado
so´lido pueden presentar valores mayores de corriente de falla en los sistemas ele´ctricos
que incluso sin la presencia de limitadores, pudiendo comprometer la operacio´n de los
elementos insta´ntaneos de proteccio´n, resultando en disparos en falso. Otra diferencia
entre estos dos tipos de limitadores son los elementos de ele´ctronica de potencia que
se utilizan as´ı como la combinacio´n de elementos pasivos como son los inductores y los
capacitores que en conjunto logran un efecto limitante, y el arreglo resultante afectara´ la
respuesta transitoria.
En la Figura 5.4, se muestra una comparacio´n del comportamiento de la corriente de
cortocircuito cuando no hay FCL y con los diferentes modelos de limitadores resonantes.
Se aprecia que el comportamiento de la corriente de falla es altamente dependiente de
los para´metros definidos en los limitadores resonantes, en [57] se proponen me´todos
nu´mericos para definir estos valores.
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Figura 5.4: Corriente de falla en valores rms con FCL-R.
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En la Figura 5.5, se presenta la comparacio´n de la corriente de corto circuito cuando
no hay FCL y con los diferentes modelos de limitadores de estado so´lido, se distingue un
primer pico en la corriente dentro de los primeros ciclos que se presenta la falla, despue´s
de este tiempo la corriente de falla se reduce al valor de corriente espec´ıficado en su
disen˜o. El comportamiento de la corriente de cortocircuito es similar y proporcional
cuando se tienen niveles de demanda mı´nima en el sistema, por lo que estos valores no
se presentan.
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Figura 5.5: Corriente de falla en valores rms con FCL-ES.
Como se mostro´ en el cap´ıtulo 2, en el disen˜o de los FCL-R, estos limitadores
pueden tener una infinita variedad de valores como se muestra en las Figuras 5.6 y 5.7,
se muestra el comportamiento de la corriente de cortocircuito tanto en valore nominales
como en valores rms con diferentes valores de reactancia del FCL-R, es decir, diferentes
reducciones de la corriente de falla.
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Figura 5.6: Diferentes dimensionamientos del FCL-R.
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Figura 5.7: Diferentes dimensionamientos del FCL-R.
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5.2.2. Tiempo de Operacio´n del Relevador
En la Tabla 5.4 y en la Tabla 5.5, se presenta el impacto de los FCL en los tiempos
de operacio´n de los relevadores ante condiciones de carga ma´xima y carga mı´nima, se
presenta el impacto del uso de diferentes valores de la palanca de tiempo (dial) para
el reajuste de los relevadores. Cuando se conecta un limitador en la red ele´ctrica los
perfiles de la corriente corto circuito se modifican, de esa manera los relevadores deben
ser re-coordinados. El proceso de coordinacio´n es efectuado para determinar el valor de
la palanca de tiempo considerando el valor de falla en demanda ma´xima u´nicamente [23].
Para el ejemplo de coordinacio´n de la Figura 5.8 la palanca del primario su valor es de
1.0 y el valor obtenido del respaldo es de 0.697. Se observa en las Tablas 5.4 y 5.5, que
los tiempos de operacio´n se ven incrementados ante la presencia de los limitadores. Se
ha reportado en numerosos trabajos [89, 114] el uso de valores mı´nimos de dial para
efectos de mejorar la coordinacio´n y reducir los tiempos de exposicio´n de falla del equipo
primario; en las Tablas 5.4 y 5.5, se observa que el tiempo de respuesta del limitador
es ma´s sensible a valores pequen˜os de dial. Este criterio hace que el relevador sea
ma´s sensible a transitorios de la red, pudiendo presentar variaciones en los tiempos de
operacio´n de los relevadores. Esta tendencia a la operacio´n en falso no sucede con valores
mayores de dial en relevadores de tiempo inverso. Este comportamiento se presenta
tambie´n en elementos insta´ntaneos, los valores de ajuste deben ser mayores para evitar
la operacio´n en falso. Adema´s se observa que el uso de un dial con un valor mı´nimo
no representa un beneficio sustancial en el relevador de respaldo, ya que esta curva
es asinto´tica a la Ipickup, as´ı la curva definida como muy inversa se comporta como
extremadamente inversa.
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Figura 5.8: Curvas de coordinacio´n del relevador de sobrecorriente.
Durante la condicio´n de carga mı´nima el tiempo de operacio´n del relevador es mayor,
incrementado el tiempo de exposicio´n del equipo primario a corrientes de falla [34,62,82]
y la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n debida a la falla, por lo que la calidad de voltaje
en las l´ıneas no falladas se degrada. Este comportamiento aunque es esperado, debe
ponderarse en su impacto a la red ele´ctrica.
Tabla 5.4: Tiempos de operacio´n carga ma´xima falla trifa´sica.
Limitador
DIAL=1.0 DIAL=0.05
Principal Backup
tb − tp Principal Backup tb − tptp(s) tb(s) tp(s) tb(s)
sin FCL 0.67 0.97 0.30 0.03 0.33 0.30
FCL-RS 0.88 1.47 0.59 0.13 0.50 0.37
FCL-RSC 0.99 2.53 1.54 0.08 0.87 0.79
FCL-RSPC 0.97 2.49 1.51 0.07 0.85 0.77
FCL-DRC 0.90 2.03 1.12 0.06 0.69 0.63
FCL-ESDI 0.89 2.03 1.14 0.04 0.70 0.65
FCL-ESDP 0.89 2.03 1.14 0.04 0.70 0.66
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Tabla 5.5: Tiempos de operacio´n carga mı´nima falla bifa´sica.
Limitador
DIAL=1.0 DIAL=0.05
Principal Backup
tb − tp Principal Backup tb − tptp(s) tb(s) tp(s) tb(s)
sin FCL 1.21 3.11 1.90 0.06 1.07 1.01
FCL-RS 1.42 4.01 2.59 0.15 1.38 1.22
FCL-RSC 1.10 1.41 0.31 0.13 0.30 0.17
FCL-RSPC 1.56 1.79 0.23 0.12 0.42 0.30
FCL-DRC 2.12 2.68 0.55 0.10 0.92 0.82
FCL-ESDI 1.66 5.96 4.30 0.07 2.05 1.97
FCL-ESDP 1.62 3.54 1.92 0.07 1.21 1.14
5.2.3. Comparacio´n de TRV
Despue´s de la interrupcio´n de la corriente de cortocircuito por un fusible o inte-
rruptor de potencia, se presenta inmediatamente un voltaje de recuperacio´n transitorio
(TRV, de sus siglas en ingle´s, Transient Recovery Voltage), que aparece atrave´s de las
terminales del dipositivo encargado de liberar la falla. Si se tiene en cuenta que en
condiciones de estado estable se almacena energ´ıa en el campo electromagne´tico que se
divide de igual manera entre el campo ele´ctrico y el campo magne´tico, la interrupcio´n
de corriente provoca una transferencia de la energ´ıa contenida u´nicamente al campo
ele´ctrico. Lo que resulta en una oscilacio´n del voltaje. La forma de onda en la oscila-
cio´n del voltaje esta´ determinada por la configuracio´n del sistema de potencia. El TRV
esta´ presente inmediatamente despue´s de la interrupcio´n de la corriente. La duracio´n
del TRV es del orden de milisegundos, pero la razo´n de cambio y su amplitud son de
vital importancia para un funcionamiento exitoso del dispositivo de interrupcio´n [113]
En la Figura 5.9, se muestra el TRV que se presenta en las terminales del interrup-
tor encargado de liberar la falla en el sistema en condiciones de carga ma´xima ante
la presencia de los diferentes limitadores resonantes presentados anteriormente. En la
Figura 5.10 se muestra este mismo efecto ante la presencia de los limitadores de estado
so´lido tambie´n presentados. Se puede apreciar que la magnitud de este transitorio se ve
influenciado por el tipo de FCL, dependiendo del arreglo, la interaccio´n con el sistema
ele´ctrico se presenta de forma diferente.
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Figura 5.9: TRV ante la presencia de los FCL-R en condiciones de demanda ma´xima
a) sin FCL, b) FCL-RS, c) FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.10: TRV ante la presenica de los FCL-ES en condiciones de demanda ma´xima
a) sin FCL, b) FCL-ESDI, c) FCL-ESDP.
En la Figura 5.11 y en la Figura 5.12, se muestra el TRV que se presenta en las
terminales del interruptor encargado de liberar la falla en el sistema en condiciones de
demanda mı´nima ante la presencia de los diferentes limitadores presentados anterior-
mente. El TRV se ve reducido cuando el sistema se encuentra en estas condiciones.
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Figura 5.11: TRV ante la presencia de los FCL-R en condiciones de demanda mı´nima
a) sin FCL, b) FCL-RS, c) FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.12: TRV ante la presenica de los FCL-ES en condiciones de demanda mı´nima
a) sin FCL, b) FCL-ESDI, c) FCL-ESDP.
En la Figura 5.13 se muestra el TRV para diferentes dimensionamientos del FCL.
Se observa una fuerte dependencia del TRV para el tipo de dimensionamiento del FCL,
ya que interactu´a con las impedancias de la red ele´ctrica. Este estudio debe realizarse
para evaluar el impacto que se tendra´ por la conexio´n del limitador en los interruptores
de potencia.
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Figura 5.13: Comparacio´n del TRV ante diferentes dimensionamientos del FCL-R.
5.2.4. Ca´ıda de Tensio´n
En las Tablas 5.6 y 5.7 se presenta la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n en la l´ınea
de carga de 24 MVA y la diferencia en tiempo respecto respecto con el sistema que no
tiene FCL, mostrando una comparacio´n entre las condiciones de carga ma´xima y carga
mı´nima. El tiempo de operacio´n del relevador se incrementa debido a la reduccio´n en
la magnitud de la corriente de falla, lo que da como consecuencia un incremento en la
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duracio´n de la ca´ıda de tensio´n. En la Figura 5.14, se muestra gra´ficamente la duracio´n
de la ca´ıda de tensio´n en ambas condiciones de carga. En los tiempos de operacio´n
mostrados en la Figura 5.15, es considerando el tiempo de operacio´n del relevador de 8
ciclos.
Tabla 5.6: Comparacio´n de ca´ıda de tensio´n, dial 1.0.
Limitador
Carga
Diferencia
Carga
DiferenciaMa´xima Mı´nima
Tiempo (ms) Tiempo (ms)
sin FCL 670 1218
FCL-RS 882 32% 1425 17%
FCL-RSC 990 48% 1104 -9%
FCL-RSPC 978 46% 1560 28%
FCL-DRC 902 35% 2127 75%
FCL-ESDI 890 33% 1665 37%
FCL-ESDP 891 33% 1622 33%
Tabla 5.7: Comparacio´n de ca´ıda de tensio´n, dial 0.05.
Limitador
Carga
Diferencia
Carga
DiferenciaMa´xima Mı´nima
Tiempo (ms) Tiempo (ms)
sin FCL 35 60
FCL-RS 134 283% 154 157%
FCL-RSC 81 131% 131 118%
FCL-RSPC 79 126% 124 107%
FCL-DRC 62 77% 101 68%
FCL-ESDI 42 20% 79 32%
FCL-ESDP 41 17% 74 23%
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Figura 5.14: Duracio´n de la ca´ıda de tensio´n ante la presencia de los FCL-R a) sin FCL,
b) FCL-RS, c) FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.15: Duracio´n de la ca´ıda de tensio´n ante la presencia de los FCL-E a) sin FCL,
b) FCL-ESDI, c) FCL-ESDP.
5.2.5. Contenido Armo´nico
Uno de los efectos secundarios de la incorporacio´n de los FCL al sistema es la
generacio´n de armo´nicos en la sen˜al. El contenido armo´nico se analizo´ en cada uno
de los buses del sistema al momento que ocurre la falla, debido a que en ese instante
esta´ operando el FCL. En este trabajo de tesis se considera un contenido armo´nico del
20% del valor de la fundamental. Debido a que las sen˜ales contaban con valores de alta
frecuencia se implemento el Filtro Pasabajas que se muestra en la Figura 5.16, con el
fin de eliminar esas altas frecuencia. En la Tabla 5.8, se muestra en forma tabular las
frecuencias obtenidas as´ı como la magnitud en cada uno de los limitadores analizados en
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este trabajo. Cabe mencionar que solo se muestran los valores obtenidos en el bus B3,
que es donde se presento el mayor contenido armo´nico, ya que en los otros buses solo se
ten´ıa el valor de la fundamental, razo´n por la cual no se presentan esos valores, adema´s
por ser el bus en el que se interconecta el parque eo´lico al sistema de distribucio´n. En
las Figuras 5.17 y 5.18 se aprecia el espectro de estas sen˜ales.
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Figura 5.16: Filtro pasa bajas.
Tabla 5.8: Contenido armo´nico de la sen˜al.
Frecuencia SEP FCL-RS FCL-RSC FCL-RSPC FCL-DRC FCL-ESDI FCL-ESDP
60 619 203 245 234 273 334 333
75 130 138 118 123 115 118 126
224 49
239 157 154 128 138 135 132 147
409 58 56 63 62
564 133 131 115 119 109 11 122
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Figura 5.17: Ana´lisis del contenido armo´nico con FCL-R a) sin FCL, b) FCL-RS, c)
FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.18: Ana´lisis del contenido armo´nico con FCL-ES a) sin FCL, b) FCL-ESDI,
c) FCL-ESDP.
5.3. Desempen˜o de la corriente de cortocircuito an-
te la presencia de GD en el sistema.
El estudio comparativo del impacto que tienen los diferentes limitadores presentados
anteriormente en un sistema de distribucio´n se llevo´ a cabo en el sistema que se muestra
en la Figura 5.19 incorporando el parque eo´lico a mitad de la l´ınea, siguiendo los mismos
para´metros de ana´lisis que en el estudio anterior cuando no exist´ıa fuente de GD.
En la Tabla 5.9 se muestran los valores ma´ximos de corriente de cortocircuito en
condiciones de demanda ma´xima y mı´nima del sistema de la Figura 5.19, el parque
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Figura 5.19: Diagrama unifilar del sistema de distribucio´n con fuente de GD.
eo´lico que se agrego al sistema de distribucio´n esta´ compuesta de 6 aerogeneradores de
1.5MW de potencia cada uno conectados a trave´s de una l´ınea de 20km al sistema. Los
aerogeneradores para este ana´lisis son turbinas doblemente alimentadas.
Tabla 5.9: Comparacio´n de Corriente de Corto Circuito GD.
Bus
Carga ma´xima Carga mı´nima
pu pu
B1 12.02 5.90
B2 12.07 6.70
B3 12.17 7.00
B4 12.11 6.30
B5 0.00 0.00
B575 1.02 2.20
B69 1.02 1.50
Como se aprecia en la Tabla 5.9, en un esquema de demanda ma´xima se tiene un
valor de corriente de falla de aproximadamente 12 veces el valor de la corriente nominal,
este valor de corriente de falla se reducira´ hasta un valor aproximado de 8 veces el valor
de la corientes de falla. Se analizara´ 1) la forma de onda de la corriente, 2) el tiempo de
operacio´n del relevador de sobrecorriente, 3) el TRV en las terminales del interruptor
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encargado de liberar la falla, 4) la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n en la l´ınea no fallada
y 5) el contenido armo´nico presente en las sen˜ales.
En la Figura 5.20, se muestra una comparacio´n del comportamiento de la corriente de
corto circuito cuando no hay FCL y con los diferentes modelos de limitadores resonantes
en el sistema con la incoporacio´n de la fuentes de GD. En la Figura 5.21, se presenta la
comparacio´n de la corriente de corto circuito cuando no hay FCL y con los diferentes
modelos de limitadores de estado so´lido en el sistema con fuentes de GD.
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Figura 5.20: Corriente de falla en valores rms con FCL-R.
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Figura 5.21: Corriente de falla en valores rms con FCL-ES.
5.3.1. Tiempo de Operacio´n del Relevador
En las Tablas 5.10 y 5.11 se presenta el impacto de los FCL en los tiempos de
operacio´n del relevador ante condiciones de carga ma´xima y carga mı´nima en el sistema
de distribucio´n con la fuente de GD.
Tabla 5.10: Tiempos de operacio´n carga ma´xima falla trifa´sica con GD.
Limitador
DIAL=1.0 DIAL=0.05
Principal Backup
tb − tp Principal Backup tb − tptp(s) tb(s) tp(s) tb(s)
sin FCL 0.66 0.96 0.30 0.03 0.33 0.30
FCL-RS 0.85 1.32 0.53 0.13 0.47 0.34
FCL-RSC 0.96 2.15 1.19 0.08 0.74 0.66
FCL-RSPC 1.02 2.56 1.53 0.08 0.88 0.80
FCL-DRC 0.90 1.87 0.97 0.06 0.64 0.58
FCL-ESDI 0.88 1.81 0.93 0.04 0.62 0.58
FCL-ESDP 0.87 0.88 0.01 0.03 0.30 0.27
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Tabla 5.11: Tiempos de operacio´n carga mı´nima falla bifa´sica con GD.
Limitador
DIAL=1.0 DIAL=0.05
Principal Backup
tb − tp Principal Backup tb − tptp(s) tb(s) tp(s) tb(s)
sin FCL 1.15 2.43 1.27 0.05 0.84 0.78
FCL-RS 1.34 2.87 1.53 0.16 0.99 0.83
FCL-RSC - - - - - - - - - 3.62 - - - - - -
FCL-RSPC 1.06 1.30 0.24 0.12 0.32 0.19
FCL-DRC 1.88 2.23 0.35 0.09 0.80 0.71
FCL-ESDI 1.54 4.03 2.48 0.07 1.39 1.32
FCL-ESDP 1.54 2.99 1.45 0.06 1.03 0.96
Como se puede apreciar en la Tabla 5.11, ante la presencia del limitador FCL-RSC
en el sistema en condiciones de demanda mı´nima no se tiene operacio´n del relevador de
sobrecorriente con el dial en 1.0, debido a que los valores del limitador fueron propuestos
para condiciones demanda ma´xima y al cambiar las condiciones del sistema a demanda
mı´nima, el valor de la reactancia del FCL es tan grande que limita la corriente de corto
circuito de tal manera que se comporta como si no hubiera falla en el sistema.
5.3.2. Comparacio´n de TRV
En la Figuras 5.22 se muestra el TRV que se presenta en las terminales del interrup-
tor encargado de liberar la falla en el sistema en demanda ma´xima ante la presencia de
cada uno de los limitadores resonantes presentados anteriormente y la fuente de GD,
en la Figura 5.23 se muestra el TRV que se presenta en el sistema en demanda ma´xima
ante la presencia de los limitadores de estado so´lido y la fuente de GD.
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Figura 5.22: TRV ante la presencia de los FCL-R con GD a) sin FCL, b) FCL-RS, c)
FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.23: TRV ante la presencia de los FCL-ES con GD a) sin FCL, b) FCL-ESDI,
c) FCL-ESDP.
En las Figuras 5.24 se muestra el TRV en condiciones de demanda mı´nima ante
la presencia de los limitadores resonantes y la fuente de GD, no se presenta el com-
portamiento del limitador FCL-RSC debido a que el relevador nunca opero´ ante esta
condicio´n, en la Figura 5.25 se muestra el TRV que se presenta en el sistema ante la
presencia los limitadores de estado so´lido y la fuente de GD.
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Figura 5.24: TRV ante la presencia de los FCL-R con GD a) sin FCL, b) FCL-RS, d)
FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.25: TRV ante la presencia de los FCL-ES con GD a) sin FCL, b) FCL-ESDI,
c) FCL-ESDP.
5.3.3. Ca´ıda de Tensio´n
En las Tablas 5.12 y 5.13 se presenta la duracio´n de la ca´ıda de tensio´n en la l´ınea
de carga de 24 MVA y la diferencia en tiempo respecto con el sistema que no tiene FCL,
mostrando una comparacio´n entre las condiciones de carga ma´xima y carga mı´nima. El
tiempo de operacio´n del relevador se incrementa debido a la reduccio´n en la magnitud
de la corriente de falla, lo que da como consecuencia un incremento en la duracio´n de
la ca´ıda de tensio´n.
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Tabla 5.12: Comparacio´n de ca´ıda de tensio´n, dial 1.0.
Limitador
Carga
Diferencia
Carga
DiferenciaMa´xima Mı´nima
Tiempo (ms) Tiempo (ms)
sin FCL 667 1158
FCL-RS 857 28% 1342 16%
FCL-RSC 966 45% - - - - - -
FCL-RSPC 1029 54% 1061 -8%
FCL-DRC 908 36% 1885 63%
FCL-ESDI 885 33% 1548 34%
FCL-ESDP 877 31% 1547 34%
Tabla 5.13: Comparacio´n de ca´ıda de tensio´n, dial 0.05.
Limitador
Carga
Diferencia
Carga
DiferenciaMa´xima Mı´nima
Tiempo (ms) Tiempo (ms)
sin FCL 34 55
FCL-RS 134 40% 162 195%
FCL-RSC 82 29% 3628 6496%
FCL-RSPC 85 31% 128 133%
FCL-DRC 62 4% 95 73%
FCL-ESDI 41 4% 71 29%
FCL-ESDP 37 2% 67 22%
5.3.4. Contenido armo´nico
Uno de los efectos secundarios de la incorporacio´n de los FCL al sistema es la
generacio´n de armo´nicos en la sen˜al. El contenido armo´nico se analizo´ en cada uno
de los buses del sistema al momento que ocurre la falla, debido a que en ese instante
esta´ operando el FCL. En este trabajo de tesis se considera un contenido armo´nico
del 5% del valor de la fundamental, en la Figura 5.26, se muestra la sen˜al original de
voltaje en el bus B3 y la sen˜al filtrada con la utilizacio´n del filtro pasa bajas con el
fin de eliminar las altas frecuencia. En la Tabla 5.14, se muestra en forma tabular las
frecuencias obtenidas as´ı como la magnitud en cada uno de los limitadores analizados
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en este trabajo. Cabe mencionar que solo se muestran los valores obtenidos en el bus
B3, que es donde se presento el mayor contenido armo´nico, ya que en los otros buses
solo se ten´ıa el valor de la fundamental, razo´n por la cual no se presentan esos valores.
En la Figura 5.27 se muestra el espectro de las sen˜ales con limitadores resonantes y en
la Figura 5.28 se aprecia el espectro de estas sen˜ales con cada uno de los limitadores de
estado so´lido.
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Figura 5.26: Comparacio´n de sen˜ales.
Tabla 5.14: Contenido armo´nico.
Frecuencia SEP FCL-RS FCL-RSC FCL-RSPC FCL-DRC FCL-ESDI FCL-ESDP
35 34 38 40 41 32 32 35
60 430 131 175 165 218 214 213
135 37 38 37 38 38 36 38
204 11 10 10 11
304 14 13 13 14 12 13
329 10 9 9
369 7
429 7
474 8
500 14 14 14 14 14 14
600 13 13 13 13 12 13
668 35 35 34 35 34 33 35
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Figura 5.27: Ana´lsis del contenido armo´nico en el PCC con FCL-R y GD a) sin FCL,
b) FCL-RS, c) FCL-RSC, d) FCL-RSPC, e) FCL-DRC.
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Figura 5.28: Ana´lisis del contenido armo´nico en el PCC con FCL-ES con GD a) sin
FCL, b) FCL-ESDI, c) FCL-ESDP.
5.4. Sistema de 30 Nodos
En la Figura 5.29, se muestra el sistema de 30 nodos de la IEEE, a este sistema
se le agregaro´n 3 parques eo´licos, cada una con una capacidad de 30 MVAs, cada
parque cuenta con 20 aerogeneradores de 1.5 MVA cada uno. Estos parques eo´licos esta´n
ubicadas en los nodos 10, 23 y 27, conectadas al sistema a trave´s de un transformador
y una l´ınea de transmisio´n con una longitud de 30 km.
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Figura 5.29: Sistema de 30 nodos de la IEEE.
En la Figura 5.30, se muestra el perfil de voltaje de los 30 buses del sistema de prueba
base los 30 nodos y la adicio´n de los parques eo´licos en los buses antes mencionados,
cabe mencionar que las fuentes de GD son medidas y se grafican como los buses 32,
33 y 34 respectivamente y esta´s tienen un aporte de aproximadamente del 85% de su
capacidad, el bus 31 se incluyo´ para medir la corriente de falla. Asimismo, en la Figura
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5.31, se muestra el perfil de corrientes, y se aprecia en el bus 31 que se tiene un valor
de cero de corriente debido a que el sistema se encuentra en estado estable.
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Figura 5.30: Perfil de voltaje del sistema de prueba en estado estable.
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Figura 5.31: Perfil de corrientes del sistema de prueba en estado estable.
Al sistema de prueba se le aplica una falla trifa´sica so´lida a tierra en el bus 24,
como se aprecia en la Figura 5.32 produciendo los perfiles de voltaje y corriente que se
muestran en las Figuras 5.33 y 5.34. Se puede apreciar que en el bus 24, donde ocurre
la falla el voltaje cae a cero y la corriente de falla alcanza un valor aproximado de 50
pu, en el bus 31 que es el que esta´ midiendo la falla se llega a tener un valor aproximado
de 95 pu y esto es debido a las corrientes que se tienen por las ramas adyacentes.
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Figura 5.32: Sistema de 30 nodos de la IEEE con GD ; se muestra la ubicacio´n del FCL.
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Figura 5.33: Perfil de voltaje del sistema de prueba en falla.
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Figura 5.34: Perfil de corrientes del sistema de prueba en falla.
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Debido a que el bus 24, donde se aplica la falla alcanza valores cr´ıticos de corriente
de falla poniendo en riesgo el equipo primario, se incorporara´ un limitador de corriente
de falla y con ello reducir el valor de corriente una tercera parte de su valor ma´ximo
de corriente de cortocircuito. El limitador utilizado en este sistema es el FCL-ESDP, el
dimensionamiento de este se llevo´ a cabo como se describio´ en cap´ıtulos anteriores.
El limitador se coloca en el bus 22 por que es el nodo con mayor aporte de corriente
de falla, en las Figuras 5.35 y 5.36 se muestra el comportamiento de voltaje y corriente
con el limitador incorporado en el sistema en modo de falla.
Se puede apreciar que a pesar que se dio un dimensionamiento al limitador para
reducir una tercera parte su valor de corriente de falla, este no se redujo al valor deseado
si no u´nicamente un 16%, y esto es debido a que se tiene contribucio´n al punto de falla
por otras ramas, as´ımismo, es imporatante mencionar que aunque hay buses en los que
la corriente de falla se reduce, hay otros buses que se ven afectados de manera negativa
al incrementar su valor de corriente de cortocircuitos en comparacio´n cuando no se
encontraba presente el FCL en el sistema, as´ı como es notable apreciar una mejora en
el perfil de voltaje del sistema ante la presencia del limitador.
Debido a este hecho y a que u´nicamente se encuentra un limitador en el sistema
para reducir la corriente de falla en el punto dado, se analizo´ el sistema incrementando
el valor del inductor L respecto al valor obtenido en el ana´lisis del dimensionamiento
inicial, obteniendo los resultados que se muestran en las Figuras 5.37 y 5.38.
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Figura 5.35: Perfil de voltaje del sistema de prueba en falla con limitador.
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Figura 5.36: Perfil de corrientes del sistema de prueba en falla con limitador.
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Figura 5.37: Perfil de voltaje del sistema de prueba en falla con FCL de distinta impe-
dancia.
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Figura 5.38: Perfil de corrientes del sistema de prueba en falla con FCL de distinta
impedancia.
Aqui se puede apreciar que conforme se incremente el valor de reactancia del limi-
tador el comportamiento del perfil de voltajes se mejora, sin embargo, en el perfil de
corriente se hay buses donde el valor de la corriente de falla se reduce como es el caso
del bus 22, pero hay otros en los que resulta un caso opuesto, es decir, este valor de
corriente se incrementa gradualmente resultando en la afectacio´n de otros buses. En
la Figura 5.39, se muestra un acercamiento de los buses beneficiados y afectados ante
el limitador y el comportamiento gradual que se tiene ante los diferentes valores de
reactancia.
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Figura 5.39: Nodos afectados negativamente por la incorporacio´n del FCL.
CAPI´TULO 6
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Los principios de operacio´n de los diferentes limitadores presentados en este trabajo
de tesis presentan diferentes respuestas dina´micas, la ponderacio´n de estas diferencias
se ve reflejado en la respuesta de la corriente de falla. Los FCL son dimensionados
a los valores ma´ximos de corriente de corto circuito, sin embargo, en condiciones de
carga mı´nima se puede presentar una sobrelimitacio´n que incremente los tiempos de
liberacio´n de falla y que degrade la calidad de voltaje de la red ele´ctrica. As´ı, como
el dimensionamiento de los FCL debe ser definido en base al efecto que se tiene en la
red ele´ctrica, el valor final de la corriente de corto circuito no debe comprometer la
operacio´n de los interruptores de potencia, la operacio´n de las protecciones y la calidad
de la energ´ıa de la red, principalmente en condiciones de demanda mı´nima. Los costos
asociados con la desconexio´n de cargas sensibles por ca´ıdas de tensio´n pronunciadas
deben ser ponderadas.
Al conectar un limitador a la red ele´ctrica es importante evaluar los tiempos de
operacio´n de los relevadores, para el elemento insta´ntaneo es necesario adicionar un
retardo de tiempo intencional para los FCL de estado so´lido, para relevadores de tiempo
inverso debe ser evaluado el uso de palancas de tiempo con valores mı´nimos de 0.05,
ya que existe variacio´n apreciable en sus tiempos de operacio´n dependiendo del tipo de
FCL, para diales de 0.5 esta diferencia no es tan representativa razo´n por la cua´l no
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fue´ evaluada esta´ propuesta.
La incorporacio´n de las fuentes de GD en los sistemas de distribucio´n es cada vez
ma´s frecuente por lo que su impacto en la calidad de la energ´ıa debe ser evaluada con
el fin de incentivar su uso y controlar los efectos que causan.
6.1. Aportaciones de los resultados obtenidos
Las principales contribuciones de este trabajo de investigacio´n son:
1. Se analizaron cuatro diferentes modelos de limitadores resonantes.
2. Se analizaron dos diferentes modelos de limitadores de estado so´lido.
3. Se presenta la metodolog´ıa para el dimensionamiento de los limitadores resonan-
tes.
4. Se analizaron aspectos contemplados por el CIGRE-WGA en el impacto de los
limitadores como son:
Sistemas de protecciones de sobrecorriente.
TRV.
Ca´ıda de voltaje.
Contenido armn´ico.
5. Se analizo´ el impacto que se tiene ante la presencia de fuentes de GD en una red
radial y un sistema anillado.
6.2. Trabajo futuro
En base a los resultados obtenidos las recomendaciones para trabajos futuros en
esta´ a´rea son:
Analizar el impacto que se tiene con los diferentes FCL mostrados en este trabajo
de tesis en redes ma´s complejas.
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Analizar los valores ma´ximos de limitacio´n de corriente en redes ma´s complejas
con los diferentes limitadores.
Evaluar el grado de penetracio´n de las fuentes de GD en una red ma´s compleja.
Proponer el disen˜o de limitadores autoajustables que se adapten a las necesidades
del sistema en la limitacio´n de la corriente de falla.
Utilizar ana´lisis de optimizacio´n para la u´bicacio´n o´ptima tanto de fuentes de GD
como de los limitadores con el fin de reducir el impacto que se tiene en los valores
de corriente de cortocircuito.
Realizar un estudio de coordinacio´n de las protecciones en un sistema complejo
as´ı como la evaluacio´n del impacto que se tiene en el TRV, ca´ıda de tensio´n y
contenido armo´nico ante la presencia de estos dispositivos en la red.
APE´NDICE A
Esquemas de proteccio´n en redes de
distribucio´n
La corriente es la variable ma´s utilizada en la deteccio´n de fallas en el sistema
ele´ctrico, debido al incremento en su magnitud cuando se presenta uno de estos eventos.
Se define como sobrecorriente a cualquier valor que excede el valor de la corriente
nominal en la operacio´n de un dispositivo. El objetivo principal de los sistemas de
protecciones es aislar insta´ntaneamente del resto del sistema cualquier dispositivo sujeto
a una sobrecorriente que pueda causar que se modifique el estado estable del sistema
[116].
El relevador de sobrecorriente es el principio de proteccio´n ma´s simple y efectivo de-
bido a que solo utiliza la magnitud de la corriente como indicador de falla [93]. Su tiempo
de operacio´n var´ıa inversamente con la magnitud de la corriente, su operacio´n por tan-
to, esta definida por curvas tiempo-corriente. El tiempo de operacio´n del relevador es
definido por el dial para garantizar la coordinacio´n con otras protecciones, el objetivo
es tener la secuencia de operacio´n correcta en caso de presentarse la no operacio´n de
una proteccio´n primaria. Adema´s el tiempo de operacio´n es altamente dependiente de
la corriente de arranque Ipickup, para valores altos de ajuste, situacio´n muy frecuente en
sistemas ele´ctricos con alta cargabilidad, el tiempo del relevador sera´ mayor. En A.1,
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se presenta la expresio´n anal´ıtica segu´n el esta´ndar de la IEEE Std. C37.112-1996 [22].
t =
[
A
( Isc
Ipickup
)
p − 1 +B
]
∗ dial (A.1)
donde:
t tiempo de disparo
Isc corriente de cortocircuito
Ipickup corriente de arranque de la proteccio´n
dial palanca de tiempo
A,B, p constantes dadas por el tipo de curva
La Corriente de corto circuito (Isc), es la magnitud de la corriente de entrada
al relevador de sobrecorriente, la Corriente de arranque (Ipickup), se define como el
valor a partir del cual el relevador operara´, por lo general es entre un valor 1.25 y 2
veces el valor de la corriente nominal [42] y la Palanca de tiempo (dial), es el dial en
un relevador de sobrecorriente es un control que permite ajustar el tiempo de disparo
del relevador a un valor de corriente espec´ıfico. En relevadores electrome´canicos, el dial
representa la distancia de viaje del disco.
Cuando Isc > Ipickup el tiempo de operacio´n es positivo, por lo tanto el relevador
operara´, mientras la magnitud de Isc sea mucho mayor que Ipickup el tiempo de operacio´n
del relevador sera´ menor. Asimismo, cuando Isc < Ipickup se obtiene un tiempo de
operacio´n negativo, por lo que el relevador no operara´ ante este valor de corriente. Los
valores de las constantes caracter´ısticas para cada tipo de curva definidas por el IEEE
se muestran en la Tabla A.1.
Tabla A.1: Constantes de las curvas estandarizadas
Tipo de curva A B p
Moderadamente inversa (MI ) 0.0515 0.1140 0.02
Muy inversa (VI ) 19.61 0.4910 2.00
Extremadamente inversa (EI ) 28.2 0.1217 2.00
En este trabajo de tesis se presenta la coordinacio´n entre dos relevadores con curva
muy inversa, ubicados en el bus B5 como proteccio´n primaria y en el bus B3 como
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proteccio´n de respaldo como se aprecia en la Figura 3.12. Una coordinacio´n es adecuada
cuando el tiempo de operacio´n entre la proteccio´n primaria y la proteccio´n de respaldo
es igual o mayor al al Intervalo de Tiempo de Coordinacio´n (CTI, por sus siglas en
ingle´s) como se muestra en A.2. El CTI puede tomar valores entre 0.2− 0.5s, para este
trabajo de tesis el valor de CTI utilizado es de 0.3s.
tr = tp + CTI (A.2)
APE´NDICE B
Datos del sistema de prueba de 30
buses de la IEEE
El sistema de 30 nodos se muestra en el Figura B.1. Los datos del sistema fueron
tomados de [1], los datos de generacio´n, carga y de las l´ıneas de transmisio´n se muestran
en las Tablas B.1, B.2 y B.3. Los datos esta´n sobre un valor base de 100 MVA.
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Figura B.1: Sistema de 30 nodos de la IEEE.
En las Figuras B.2, B.3, B.4 y B.5 se muestra un acercamiento de los buses en el
sistema de la IEEE con los parques eo´licos y la ubicacio´n del FCL en el sistema, todo
el ana´lisis se llevo´ a cabo en la plataforma de Simulink.
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Tabla B.1: Datos de generacio´n.
Gen. Bus Pmin Pmax Qmin Qmax
No. No. MW MVAr MW MVAr
1 1 50.00 200.00
2 2 20.00 80.00 -20.00 100.00
3 5 15.00 50.00 -15.00 80.00
4 8 10.00 35.00 -15.00 60.00
5 11 10.00 30.00 -10.00 50.00
6 13 12.00 40.00 -15.00 60.00
Tabla B.2: Datos de carga.
Bus Carga Bus Carga
No. P(MW ) Q(MVAr) No. P(MW ) Q(MVAr)
1 0.00 0.00 16 3.50 1.80
2 21.00 12.70 17 9.00 5.80
3 2.40 1.20 18 3.20 0.90
4 7.60 1.60 19 9.50 3.40
5 94.20 19.00 20 2.20 0.70
6 0.00 0.00 21 17.50 11.20
7 22.80 10.90 22 0.00 0.00
8 30.00 30.00 23 3.20 1.60
9 0.00 0.00 24 8.70 6.70
10 5.80 2.00 25 0.00 0.00
11 0.00 0.00 26 3.50 2.30
12 11.20 7.50 27 0.00 0.00
13 0.00 0.00 28 0.00 0.00
14 6.20 1.60 29 2.40 0.90
15 8.20 2.50 30 10.60 1.90
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Tabla B.3: Datos de las l´ıneas de transmisio´n.
L´ınea Del Al Impedancia serie 1/2 Susceptancia Posicio´n Potencia
No. Bus Bus R X (pu) Tap MVA
1 1 2 0.0192 0.0575 0.0264 - 130
2 1 3 0.0452 0.1852 0.0204 - 130
3 2 4 0.0570 0.1737 0.0184 - 65
4 3 4 0.0132 0.0379 0.0042 - 130
5 2 5 0.0472 0.1983 0.0209 - 130
6 2 6 0.0581 0.1763 0.0187 - 65
7 4 6 0.0119 0.0414 0.0045 - 90
8 5 7 0.0460 0.1160 0.0102 - 70
9 6 7 0.0267 0.0820 0.0085 - 130
10 6 8 0.0120 0.0420 0.0045 - 32
11 6 9 0.0000 0.2080 0.0000 1.0155 65
12 6 10 0.0000 0.5560 0.0000 0.9629 32
13 9 11 0.0000 0.2080 0.0000 - 65
14 9 10 0.0000 0.1100 0.0000 - 65
15 4 12 0.0000 0.2560 0.0000 1.0129 65
16 12 13 0.0000 0.1400 0.0000 - 65
17 12 14 0.1231 0.2559 0.0000 - 32
18 12 15 0.0662 0.1304 0.0000 - 32
19 12 16 0.0945 0.1987 0.0000 - 32
20 14 15 0.2210 0.1997 0.0000 - 16
21 16 17 0.0824 0.1932 0.0000 - 16
22 15 18 0.1070 0.2185 0.0000 - 16
23 18 19 0.0639 0.1292 0.0000 - 16
24 19 20 0.0340 0.0680 0.0000 - 32
25 10 20 0.0936 0.0209 0.0000 - 32
26 10 17 0.0324 0.0845 0.0000 - 32
27 10 21 0.0348 0.0749 0.0000 - 32
28 10 22 0.0727 0.1499 0.0000 - 32
29 21 22 0.0116 0.0236 0.0000 - 32
30 15 23 0.1000 0.2020 0.0000 - 16
31 22 24 0.1150 0.1790 0.0000 - 16
32 23 24 0.1320 0.2700 0.0000 - 16
33 24 25 0.1885 0.3292 0.0000 - 16
34 25 26 0.2544 0.3800 0.0000 - 16
35 25 27 0.1093 0.2087 0.0000 - 16
36 28 27 0.0000 0.3690 0.0000 0.9581 65
37 27 29 0.2198 0.4153 0.0000 - 16
38 27 30 0.3202 0.6027 0.0000 - 16
39 29 30 0.2399 0.4533 0.0000 - 16
40 8 28 0.0636 0.2000 0.0428 - 32
41 6 28 0.0169 0.0599 0.0065 - 32
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Figura B.2: Ubicacio´n FCL en sistema IEEE, Simulink.
Figura B.3: Ubicacio´n parque eo´lico 1 en sistema IEEE, Simulink.
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Figura B.4: Ubicacio´n parque eo´lico 2 en sistema IEEE, Simulink.
Figura B.5: Ubicacio´n parque eo´lico 3 en sistema IEEE, Simulink.
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